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 2 Programozói útmutató

Amit érdemes tudni
A programozói útmutatóról
Ez a programozói füzet együtt használatos a Magellan Ismertető és telepítői kézikönyvvel, mely letölthető honlapunkról 
(www.paradox.com). Ebben az útmutatóban rögzíthetők a konzol programozott beállításai.

Rövidítések

Telepítőkód (alap: 0000 / 000000)
A Telepítőkóddal léphet programozási módba (Belépés Programozási módba a 2. oldalon), ahol programozhatja a Magellan konzol 
összes szolgáltatását, opcióját és parancsát, kivéve a felhasználókódokat. A telepítőkód lehet 4- vagy 6-jegyű ([090] szekcióban [1] 
opció, 7. oldal), ahol minden jegy 0 és 9 közötti érték lehet. Az alapértelmezett kód megváltoztatását a 13. oldalon találja.

Karbantartókód (alap: 1111 / 111111)
A Karbantartókód hasonló a Telepítőkódhoz. Segítségével be lehet lépni programozási módba (Belépés Programozási módba a 2. 
oldalon), ahol programozhatja a Magellan konzol összes szolgáltatását, opcióját és parancsát, kivéve a konzol kommunikációs 
beállításait (szekciók [108] - [112]), valamint a felhasználókódokat. A Karbantartókód lehet 4- vagy 6-jegyű ([090] szekcióban az [1] 
opció, 7. oldal), ahol minden jegy 0 és 9 közötti érték lehet. A [182] szekcióban (13. oldal) változtatható meg az alapértelmezett kód 
(csak a Telepítő).

Mesterkód (alap: 1234 / 123456)
A Rendszer mesterkóddal bármilyen élesítési mód használható és programozhatók a Felhasználó belépőkódok. A Rendszer mester 
kód 4- vagy 6-jegyű lehet ([090] szekcióban az [1] opció a 7. oldalon), ahol minden jegy 0 és 9 közötti érték lehet. A Rendszer 
mesterkód nem változtatható sem a Telepítő- sem a Karbantartókóddal, de alapértelmezettre állítható. Az alapértelmezettre állítás a 
[200] szekcióban végezhető el (13. oldal).

Belépés Programozási módba
Programozási módba a Magellan beépített billentyűzete segítségével lehet belépni. Belépés programozási módba:

1. Tartsa nyomva a [0] gombot.
2. Adja meg a [TELEPÍTőKÓDOT] vagy a [KARBANTARTÓKÓDOT].
3. Adja meg a programozni kívánt 3-jegyű [SZEKCIÓT].
4. Adja meg a szükséges [ADATOT].
5. A [*] gombbal törölhet adatot vagy léphet egy lépést vissza. Nyomja meg a [#] gombot a változások mentéséhez.

Két módon lehet adatot megadni programozási módban: Egyjegyű adatbevitellel és Szolgáltatás választó programozással.

Egy-jegyű adat beviteli mód
Miután belépett programozási módba, néhány szekció decimális érték megadását igényli, 000 - 255 között. Más szekciók 
hexadecimálisokat igényelnek, 0 és F között. A szükséges adatokat a kézikönyv tartalmazza. Amikor megadják az utolsó 
számjegyet a szekcióban, a Magellan automatikusan ment és a következő szekcióba lép. Az 1. ábra a 3. oldalon bemutatja a 
gombokat és az azoknak megfelelő decimális és/vagy hexadecimális értékeket.

Ez a jel figyelmeztetést vagy fontos információt jelöl.

Ez a jel javaslatot vagy emlékeztetőt jelöl.

Ez a jel mutatja a hivatkozást másik fejezetre, kézikönyvre vagy útmutatóra.

Az ezt követő jellemző programozható a Telepítő menüben, ha a [menu] gomb megnyomása után megadja a 
[TELEPÍTőKÓDOT]. Az ikon után következik az útvonal vagy a gombok, melyeket meg kell nyomni a szolgáltatás 
programozásához a telepítő menüben. Például:

 = A telepítő menüben, nyomja meg a [4] gombot, majd a [6] gombot a szolgáltatás beállításához.

A telepítő menüről bővebben a hátlapon, a Telepítő menü áttekintésében olvashat.

[4] [6]
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Szolgáltatás választó programozási mód
Bizonyos szekciókba lépve, nyolc opció jelenik meg, [1]-[8]-ig minden opció egy bizonyos szolgáltatást jelöl. Nyomja meg a kívánt 
opcióhoz tartozó számot és az opció száma megjelenik az LCD képernyőn. Ekkor az opció engedélyezett. Újra megnyomva a 
gombot a szám eltűnik az LCD képernyőről (a * jelenik meg), ilyenkor az opció tiltott. Nyomja meg a [*] gombot mind a 8 opció 
tiltásához. Amikor az opciókat beállította, nyomja meg a [#] gombot mentéshez és a következő szekcióba lépéshez.

Decimális és hexadecimális értékek
1. ábra: Decimális és hexadecimális értékek

Telepítő gyors gombok
A Telepítő gyors gombok a főbillentyűzeten a [0] gomb nyomva tartásával férhetők hozzá, írja be a [TELEPÍTőKÓDOT], majd a 
főbillentyűzeten válasszon a következő gombok közül:
[1] gomb =Teszt jelentés: Küldi a [171] szekcióba (12. oldal) programozott “Teszt jelentés” jelentéskódot a távfelügyeletre. 
[2] gomb =Kommunikáció törlés: Töröl minden kommunikációt a WinLoad szoftverrel vagy a távfelügyelettel a következő jelenthető 

eseményig.
[3] gomb =Válasz WinLoad szoftvernek: Válaszoltatja a konzolt a WinLoad-ot használó távfelügyelettől bejövő hívásra. 
[4] gomb =WinLoad hívása: Hívja a [115] szekcióba programozott PC telefonszámot (10. oldal), létrehozza a kommunikációt a WinLoad 

szoftvert használó számítógéppel.
[5] gomb =Telepítő teszt mód: A Telepítő teszt mód lehetőséget biztosít sétateszt végzésére, mely során a sziréna csippanása jelzi a 

nyitott zónákat. Az [5] gombot újra megnyomva kiléphet.

Decimális és 
Hexadecimális 
értékek:
Gombok [0] - [9] = 0 - 9

Csak 
Hexadecimális 
értékek:
[1] = A
[2] = B
[3] = C
[4] = D
[5] = E
[6] = F
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Zóna programozás

Szekció Leírás Zóna definíció Zóna opciók

[001] Zóna 1: ____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[002] Zóna 2: ____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[003] Zóna 3: ____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[004] Zóna 4: ____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[005] Zóna 5: ____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[006] Zóna 6: ____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[007] Zóna 7: ____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[008] Zóna 8: ____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[009] Zóna 9: ____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[010] Zóna 10:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[011] Zóna 11:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[012] Zóna 12:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[013] Zóna 13:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[014] Zóna 14:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[015] Zóna 15:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[016] Zóna 16:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[017] Zóna 17:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[018] Zóna 18:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[019] Zóna 19:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[020] Zóna 20:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[021] Zóna 21:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[022] Zóna 22:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[023] Zóna 23:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[024] Zóna 24:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[025] Zóna 25:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[026] Zóna 26:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[027] Zóna 27:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[028] Zóna 28:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[029] Zóna 29:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[030] Zóna 30:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[031] Zóna 31:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

[032] Zóna 32:____________________________ ______/______/______ 1   2    3    4    5    6    7    8

Zóna definíciók ( )
000 = Zóna tilott (alap)
001 = Belépés késleltetés 1
002 = Belépés késleltetés 2
003 = Követő zóna
004 = Követő / Stay zóna
005 = Azonnali zóna
006 = Azonnali / Stay zóna
007 = Azonnali tűz zóna

008 = Késleltetett tűz zóna
009 = 24ó. Betörés zóna
010 = 24ó. Támadás zóna
011 = 24ó. Csengő zóna
012 = 24ó. Gáz zóna
013 = 24ó. Hő zóna
014 = 24ó. Víz zóna
015 = 24ó. Fagy zóna

[4] [6] Zóna opciók
[1] = Auto-zóna lekapcsolás (alap)
[2] = Kiiktatható zóna (alap)
[3] = Jövőbeli használat

[6] = Intellizóna†
[7] = Riasztás küldés késleltetés
[8] = Kényszer zóna (alap)‡

† Az Intellizóna nem használható UL 
rendszereknél.
‡ A Kényszer élesítés nem 
használható UL rendszereknél.

[4] [5] Zóna riasztás típus
KI KI Hangos riasztás (alap)
KI BE Pulzáló riasztás
BE KI Néma riasztás
BE BE Csak jelentés
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Távirányítógomb programozás

 

Az MG-REM1 és MG-REM2 távirányítók  gombja véglegesen a rendszer hatástalanítására van programozva. Bár, amikor a rendszer 

hatástalanított és a Magellan konzolon szól a rádió (csak MG-6160), a  gombbal állítható a hangerő. A gomb funkciója nem 

változtatható. Az MG-REM2 távirányító  gombja véglegesen támogatáskérésre van programozva. A gomb funkciója nem változtatható. 

Amikor belépnek a [040] szekcióba, a konzol megjeleníti a [041] szekció tartalmát, és átmásolja a szekció mentett tartalmát az összes távirányító 
opcióra: [041] - [56]-ig.

Szekció TI# Adat (Alap: 4DE0) Szekció TI# Adat (Alap: 4DE0)

[040]
Alap

1-16 ______ ______ ______ ______

[041] 1 ______ ______ ______ ______ [049] 9 ______ ______ ______ ______

[042] 2 ______ ______ ______ ______ [050] 10 ______ ______ ______ ______

[043] 3 ______ ______ ______ ______ [051] 11 ______ ______ ______ ______

[044] 4 ______ ______ ______ ______ [052] 12 ______ ______ ______ ______

[045] 5 ______ ______ ______ ______ [053] 13 ______ ______ ______ ______

[046] 6 ______ ______ ______ ______ [054] 14 ______ ______ ______ ______

[047] 7 ______ ______ ______ ______ [055] 15 ______ ______ ______ ______

[048] 8 ______ ______ ______ ______ [056] 16 ______ ______ ______ ______

+

+

+

+

Gomb opciók táblázat
0 - Gomb tiltva
1 - Szokásos élesítés
2 - Stay élesítés
3 - Azonnali  élesítés
4 - Kényszer élesítés
5 - N/A
6 - N/A
7 - N/A
8 - Pánik 1†
9 - Pánik 2†
A* - Pánik 3†
B* - PGM aktiválás (Eseménycsoport #7, 1. függelék: PGM esemény táblázat)
C* - PGM aktiválás (Eseménycsoport #8, 1. függelék: PGM esemény táblázat)
D* - FM rádió ki/bekapcsolás (csak MG-6160)
E* - FM rádió memória keresés (csak MG-6160)
F* - Nem-Eü. riasztás

* = A Hexa értékek A-F-ig, a Magellan főbillentyűzetének gombjai [17/1] - [22/
6] között. Lásd, 1. ábra a 2. oldalon.
† = A Pánik szolgáltatást ([091] szekció [1] - [3] opciója) engedélyezni kell. 

MG-REM1 MG-REM2
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Rendszer időzítők

** 000 = Nincs hang; 001 = Csipog; 002 = Visszaszámlálás; 003 = Dallam 1; 004 = Dallam 2; 005 = Dallam 3; 006 = Dallam 4;
007 = Rádió tuner (csak Mg-6160)

Programozható kimenetek (PGM)

A Magellan PGM kimeneteire programozható PGM eseményeket lásd Függelék 1: PGM esemény táblázat a 19. oldalon.

Szekció Adat (000 - 255 közötti érték) Leírás Szekció

[060] ____/____/____ másodperc Belépés késleltetés 1 ( ) † 045 másodperc

[061] ____/____/____ másodperc Belépés késleltetés 2 ( ) † 045 másodperc

[062] ____/____/____ másodperc Kilépés késleltetés ( ) ‡ 060 mp

[063] ____/____/____ perc Sziréna letiltás időzítő ( ) * 004 perc

[064] ____/____/____ x 15 perc Nincs mozgás időzítő Tiltott

[065] ____/____/____ másodperc (minimum 10 másodperc) IntelliZóna késleltetés 045 másodperc

[066] ____/____/____ másodperc Nem régi zárás késleltetés Tiltott

[067] ____/____/____ alkalom Auto-zóna lekapcsolás 005 alkalom

[068] ____/____/____ másodperc PGM1 időzítő Tiltott

[069] ____/____/____ másodperc PGM2 időzítő Tiltott

[070] ____/____/____ perc Táphiba jelentés késleltetés 015 perc

[071] ____/____/____ nap Auto teszt jelentés Tiltott

[072] ____/____/____ csörgés Csörgésszám 008 csörgés

[073] ____/____/____ másodperc TLM hiba időzítő 032 másodperc

[074] ____/____/____ másodperc Üzenetrögzítő elhagyás késleltetés 030 másodperc

[075] ____/____/____ másodperc Riasztás küldés késleltetés Tiltott

[076] ____/____/____ másodperc (maximum 130 másodperc) Késleltetés tárcsázási kísérletek közöt 020 másodperc

[077] ____/____/____ másodperc Pager/hang késleltetés 005 mp

[078] ____/____/____ másodperc Távirányító pánik hatástalanítás zár késleltetés 020 másodperc

[079] ____/____/____ ismétlés (maximum 10) Hang jelentés üzenet ismétlés 003 ismétlés

[080] ____/____/____ nap Zárás mulasztás késleltetés Tiltott

[081] ____/____/____ (000 - 007**) Belépés késleltetés hang választás ( ) 003

[082] ____/____/____ (000 - 007**) Kilépés késleltetés hang választás ( ) 002

[083] Jövőbeli használat Jövőbeli használat Jövőbeli használat

[084] ____/____:____/____ óra Auto-teszt jelentés idő Tiltott

[085] ____/____:____/____ óra Auto-élesítés idő ( ) Tiltott

Szekció Leírás Eseménycsoport Alcsoport Alapértelmezett

[086] PGM1 aktiválás esemény (____/____) (____/____) Nincs programozott 
esemény

[087] PGM1 deaktiválás esemény (____/____) (____/____) Nincs programozott 
esemény

[088] PGM2 aktiválás esemény (____/____) (____/____) Nincs programozott 
esemény

[089] PGM2 deaktiválás esemény (____/____) (____/____) Nincs programozott 
esemény

[4] [4]

[4] [4]

[4] [4]

[4] [4]

[4] [4]

[4] [4]

[8] [3]

* UL rendszereknél, a Sziréna letiltás idő legalább 4 perc legyen, cUL 
rendszereknél, a Sziréna letiltás idő legalább 5 perc legyen.

 UL rendszereknél, a tárcsázási kísérletek száma nem lehet több mint 10.

† UL rendszereknél, a Belépés késleltetés nem lehet több mint 45 
másodperc.
‡ UL rendszereknél, a Kilépés késleltetés nem lehet több mint 60 
másodperc.
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Rendszer opciók
[090] Általános opciók Félkövér = Alap beállítás

Opció KI BE

[1] Belépőkód hossz 6-jegyű 4-jegyű
[2] Hangos hibajelzés (kivéve AC táp hibák) Tiltott Engedélyezett

[3] Mesterkód zárolás Tiltott Engedélyezett

[4] Felhasználókód 16 a Duress kód Tiltott Engedélyezett

[5] Konzol szabotázs felügyelet Tiltott Engedélyezett

[6] Zóna kiiktatáshoz kód szükséges Tiltott Engedélyezett

[7] PGM1 normál állapot N.O. N.C.

[8] PGM2 normál állapot N.O. N.C.

[091] Általános opciók Félkövér = Alap beállítás

Opció KI BE

[1] Pánik 1 (Vészhelyzet) Tiltott Engedélyezett

[2] Pánik 2 (Aux.) Tiltott Engedélyezett

[3] Pánik 3 (Tűz) Tiltott Engedélyezett

[4] Pánik 1: Néma vagy hangos riasztás Néma Hangos

[5] Pánik 2: Néma vagy hangos riasztás Néma Hangos

[6] Pánik 3: Néma vagy hangos riasztás Néma Hangos

[7] PGM1 funkciója(csak MG-6160): Közvetlen kimenet X10 kimenet 7

[8] PGM2 funkciója(csak MG-6160): Közvetlen kimenet X10 kimenet 8

[092] Élesítés/Hatástalanítás opciók Félkövér = Alap beállítás

Opció KI BE

[1] Auto-élesítés időre ( ) † Tiltott Engedélyezett

[2] Auto-élesítés, ha nincs mozgás † Tiltott Engedélyezett

[3] Auto-élesítés élesítés módja† Szokásos Stay

[4] Stay élesítésre vált, ha nem indul belépés késleltetés Tiltott Engedélyezett

[5] Szokásos élesítés Kényszer élesítésre vált † Tiltott Engedélyezett

[6] Stay élesítés Kényszer élesítésre vált † Tiltott Engedélyezett

[7] Egygombos Szokásos/Kényszer élesítés † Tiltott Engedélyezett

[8] Egygombos Stay élesítés Tiltott Engedélyezett

† A Kényszer élesítés és az Auto-élesítés nem használható UL rendszereknél.

[093] Élesítés/Hatástalanítás opciók Félkövér = Alap beállítás

Opció KI BE

[1] Jövőbeli használat Jövőbeli használat Jövőbeli használat

[2] Jövőbeli használat Jövőbeli használat Jövőbeli használat

[3] Sziréna csippan, ha Távirányító élesít/hatástalanít * Tiltott Engedélyezett

[4] Nincs kilépés késleltetés, ha távirányító élesít Tiltott Engedélyezett

[5] Rendszer hatástalanítás jelentés Mindig Csak riasztás után

[6] Kilépés késleltetés befejezés Tiltott Engedélyezett

[7] Követő zónák Belépés késleltetés 2 zónák lesznek, ha a zóna ki 
van iktatva

Tiltott Engedélyezett

[8]
FM rádió bekapcsol, ha a rendszert élesítik ( ) 
(csak MG-6160)

Tiltott Engedélyezett

* Sziréna csippanás élesítéskor opciót engedélyezni kell UL rendszereknél.

[8] [2]

[8] [1]
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† UL rendszereknél, a Szabotázs felismerés opciót engedélyezni kell.
‡ UL rendszereknél, a Rádiós felügyelet opciót engedélyezni kell.
* UL rendszereknél, ha rádiós tűz zónának programozták a zónát, a felügyeletet engedélyezni kell, és az életjel felügyelet időtartamot 80 percre kell 
állítani ( [096] szekció, [7] opciója, a 8. oldalon).

* UL rendszereknél, ha egyik vagy mindkét vezetékes zóna engedélyezett, akkor a [095] szekcióban a [3] opciót engedélyezni kell.
† Ez a szolgáltatás érvényes a Magellan konzol integrált zóna bemeneteire is. A [095] szekció [1] és [2] opcióját engedélyezni kell a szolgáltatás 
használatához.

* Ezt az opciót engedélyezni kell UL rendszereknél.

[094] Zóna opciók Félkövér = Alap beállítás

Opció KI BE

[1] Stay késleltetés zónák Tiltott Engedélyezett

[2] Zóna visszaállást jelenti Sziréna letiltásra Zóna zárásra

[3] & [4] Szabotázs felismerés opciók † Lásd táblázat
Lásd táblázat

Lásd táblázat
Lásd táblázat

[5] Szabotázs hibát generál, ha kiiktatott zónán érzékeli Nem Igen

[6] & [7] Rádiós adó felügyelet opciók ‡ Lásd táblázat
Lásd táblázat

Lásd táblázat
Lásd táblázat

[8] Felügyelet hibát generál, ha kiiktatott zónán érzékeli Nem Igen

[095] Zóna opciók Félkövér = Alap beállítás

Opció KI BE

[1] Zóna 31 lesz vezetékes Zóna 1 * Tiltott Engedélyezett

[2] Zóna 32 lesz vezetékes Zóna 2 * Tiltott Engedélyezett

[3] EOL (Vonalvég) ellenállás † Nincs EOL EOL ellenállást használ

[4] Stay élesítés sziréna késleltetés Tiltott Engedélyezett

[5] Jövőbeli használat

[6] Élő kijelző mód rádiós kezelőkhöz (MG32WK) Tiltott Engedélyezett

[7] és [8] Jövőbeli használat

[096] Általános opciók Félkövér = Alap beállítás

Opció KI BE

[1] és [2] Ajtócsengő 1 dallam opciók Lásd táblázat
Lásd táblázat

Lásd táblázat
Lásd táblázat

[3] és [4] Ajtócsengő 2 dallam opciók Lásd táblázat
Lásd táblázat

Lásd táblázat
Lásd táblázat

[5] Téli/nyári időszámítás Tiltott Engedélyezett

[6] AC táp hiba figyelmeztetés * Tiltott Engedélyezett

[7] Életjel felügyelet idő 24óra 80 perc

[8] RF zavar felügyelet * Tiltott Engedélyezett

[097] Általános opciók Félkövér = Alap beállítás

Opció KI BE

[1] Hangerő növelés belépés/kilépés késleltetésnél Tiltott Engedélyezett

[2] Hangerő növelés telefon kihangosító módnál Tiltott Engedélyezett

[3] - [8] Jövőbeli használat Jövőbeli használat Jövőbeli használat

[3] [4]
KI KI - Tiltott
KI BE - Csak hiba
BE KI - Hatástalanított: Csak hiba

- Élesített: Követi a zóna riasztás típusát (4. oldal)
BE BE - Hatástalanított: Hangos riasztás

- Élesített: Követi a zóna riasztás típusát (4. oldal)

[6] [7]
KI KI - Tiltott *
KI BE - Csak hiba
BE KI - Hatástalanított: Csak hiba

- Élesített: Követi a zóna riasztás típusát (4. oldal)
BE BE - Hatástalanított: Hangos riasztás

- Élesített: Követi a zóna riasztás típusát (4. oldal)

[1] [2]

KI KI - Dallam 1

KI BE - Dallam 2

BE KI - Dallam 3

BE BE - Dallam 4

[3] [4]

KI KI - Dallam 1

KI BE - Dallam 2

BE KI - Dallam 3

BE BE - Dallam 4
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* UL rendszereknél, a telefonvonal felügyeletet engedélyezni kell, ha külső átvitelt használ. 

* UL rendszereknél, csak egy telefonszám megengedett.

* UL rendszereknél, csak egy telefonszám megengedett.

[098] Tárcsázó opciók Félkövér = Alap beállítás

Opció KI BE

[1] & [2] Telefonvonal felügyelet opciók * Lásd táblázat
Lásd táblázat

Lásd táblázat
Lásd táblázat

[3] Ötödik kísérletre pulse tárcsázásra vált Tiltott Engedélyezett

[4] Visszahívás Tiltott Engedélyezett

[5] Váltakozó tárcsázás Tiltott Engedélyezett

[6] Kényszer tárcsázás Tiltott Engedélyezett

[7] DTMF tárcsázás Tiltott Engedélyezett

[8] Impulzus arány 1:2 1:1.5

[099] Tárcsázó opciók 2 * Félkövér = Alap beállítás

Opció KI BE

[1] Távfelügyelet telefonszám 2: Szokásos Tartalék

[2] - [8] Jövőbeli használat Jövőbeli használat Jövőbeli használat

[100] Esemény hívásirány opciók: Félkövér = Alap beállítás

Élesítés / Hatástalanítás jelentéskódokra

Opció KI BE

[1] Távfelügyelet telefonszám 1 hívása Tiltott Engedélyezett

[2] Távfelügyelet telefonszám 2 hívása Tiltott Engedélyezett

[3] Pager telefonszám hívása Tiltott Engedélyezett

[4] Jövőbeli használat Jövőbeli használat Jövőbeli használat

Riasztás / Riasztás visszaállás jelentéskódokra

[5] Távfelügyelet telefonszám 1 hívása Tiltott Engedélyezett

[6] Távfelügyelet telefonszám 2 hívása Tiltott Engedélyezett

[7] Pager telefonszám hívása Tiltott Engedélyezett

[8] Jövőbeli használat Jövőbeli használat Jövőbeli használat

[101] Esemény hívásirány opciók: Félkövér = Alap beállítás

Szabotázs / Szabotázs visszaállás jelentéskódokra

Opció KI BE

[1] Távfelügyelet telefonszám 1 hívása Tiltott Engedélyezett

[2] Távfelügyelet telefonszám 2 hívása Tiltott Engedélyezett

[3] Pager telefonszám hívása Tiltott Engedélyezett

[4] Jövőbeli használat Jövőbeli használat Jövőbeli használat

Hiba / Hiba visszaállás jelentéskódokra

[5] Távfelügyelet telefonszám 1 hívása Tiltott Engedélyezett

[6] Távfelügyelet telefonszám 2 hívása Tiltott Engedélyezett

[7] Pager telefonszám hívása Tiltott Engedélyezett

[8] Jövőbeli használat Jövőbeli használat Jövőbeli használat

[102] Esemény hívásirány opciók: Félkövér = Alap beállítás

Speciális jelentéskódokra *

Opció KI BE

[1] Távfelügyelet telefonszám 1 hívása Tiltott Engedélyezett

[2] Távfelügyelet telefonszám 2 hívása Tiltott Engedélyezett

[3] Pager telefonszám hívása Tiltott Engedélyezett

[4] - [8] Jövőbeli használat Jövőbeli használat Jövőbeli használat

[1] [2]

KI KI - TLM tiltott

KI BE - Hibát generál

BE KI - Hangos riasztás, ha élesített

BE BE - Néma riasztás hangossá válik
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Kommunikátor beállítások 

* A Magellan telefon módjában (csak MG-6160), a Szervíz telefonszámmal közvetlenül hívható a telepítő vagy a karbantartók probléma esetén.
† Ha nem SIA jelentés formátumot használ a [105] és [106] szekciókban, és „A” betűt kíván küldeni, nyomja meg a [0]gombot a főbillentyűzeten, ha szóközt (nem jelenthető 
számjegy) kíván beilleszteni, nyomja meg az [1] gombot a főbillentyűzeten.

1. táblázat: Speciális gombok telefonszámokhoz

Öt személyi telefonszám használatos hangjelentésre. Ezek a telefonszámok a konzol kommunikátor menüjén keresztül 
programozható. ( )

Szekció Adat Leírás

[105] ____/____/____ Jelentés formátum az 1. távfelügyelet telefonszámhoz ( )

[106] ____/____/____ Jelentés formátum a 2. távfelügyelet telefonszámhoz ( )

[107] ____/____/____/____ Ügyfélszám ( ) †

[108] ____/____/____/____ Központ azonosító (WinLoad szoftverhez) ( )

[109] ____/____/____/____ Központ jelszó (WinLoad szoftverhez) ( )

[110] Fenntartva jövőbeli használatra

[111] Távfelügyelet telefonszám 1 (32-jegyű maximum; ha kevesebb, nyomja  meg az [ok] gombot) ( )

___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___

[112] Távfelügyelet telefonszám 2 (32-jegyű maximum; ha kevesebb, nyomja  meg az [ok] gombot) ( )

___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___

[113] Pager telefonszám (32-jegyű maximum; ha kevesebb, nyomja meg az [ok] gombot) ( )

___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___

[114]
Pager jelentéssel küldött numerikus üzenet (32-jegyű maximum; ha kevesebb, nyomja  meg az [ok] gombot) 
( )

___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___

[115] PC telefonszám WinLoad szoftverhez (32-jegyű maximum; ha kevesebb, nyomja meg az [ok] gombot)

___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___

[116] Szervíz telefonszám* (32-jegyű maximum; ha kevesebb, nyomja meg az [ok] gombot) ( ) (csak MG-6160)

___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___

Nyomógomb Érték vagy művelet

[*] *

[#] #

Középső [művelet] (szünet) gomb 4 másdoeprces szünetet illeszt a telefonszámba. Nyomja meg a gombot és egy „P” betűt illeszt a telefonszámba

[4] [3]

[4] [3]

001 = Ademco slow (1400Hz 10BPS) 002 = Silent Knight (1400Hz 20BPS)  003 = SESCOA (2300Hz 20BPS) 
004 = Ademco Contact ID (alap) 005 = SIA FSK 006 = ADEMCO Express (DTMF 4+2)

[4] [3]

[4] [9]

[4] [9]

[4] [3]

[4] [3]

[4] [3]

[4] [3]

[4] [3]

[4] [3]



 Magellan 11

Jelentéskódok
Alap = FF

Alap = FF

Élesítés jelentéskódok Speciális élesítés jelentéskódok Hatástalanítás Jelentéskódok
Speciális hatástalanítás 
jelentéskódok

Szekció Adat Szekció Adat Szekció Adat Szekció Adat

[120]
___/___ Felhasználókód 1

[124]
___/___ Auto-élesítés

[126]
___/___ Felhasználókód 1

[130]
____/____ Auto-élesítés  
                         vége

___/___ Felhasználókód 2 ___/___ Késő zárni ___/___ Felhasználókód 2 ___/___ Hatástalanítás
                 PC-vel

___/___ Felhasználókód 3 ____/____ Nincs mozgás ___/___ Felhasználókód 3 ___/___ Jövőbeli
              használat

___/___ Felhasználókód 4 ___/___ Rész élesítés ___/___ Felhasználókód 4 ___/___ Jövőbeli
              használat

[121] ___/___ Felhasználókód 5 [125] ___/___ Gyors-élesítés [127] ___/___ Felhasználókód 5

___/___ Felhasználókód 6 ___/___ Élesítés PC-vel ___/___ Felhasználókód 6

___/___ Felhasználókód 7 ___/___ Jövőbeli használat ___/___ Felhasználókód 7

___/___ Felhasználókód 8 ___/___ Jövőbeli használat ___/___ Felhasználókód 8

[122] ___/___ Felhasználókód 9 [128] ___/___ Felhasználókód 9

___/___ Felhasználókód 10 ___/___ Felhasználókód 10

___/___ Felhasználókód 11 ___/___ Felhasználókód 11

___/___ Felhasználókód 12 ___/___ Felhasználókód 12

[123] ___/___ Felhasználókód 13 [129] ___/___ Felhasználókód 13

___/___ Felhasználókód 14 ___/___ Felhasználókód 14

___/___ Felhasználókód 15 ___/___ Felhasználókód 15

___/___ Felhasználókód 16 ___/___ Felhasználókód 16

Riasztás jelentéskódok Riasztás jelentéskódok Riasztás visszaáll jelentéskódok Riasztás visszaáll jelentéskódok

Szekció Adat Szekció Adat Szekció Adat Szekció Adat

[131] ___/___ Zóna 1 [135] ___/___ Zóna 17 [139] ___/___ Zóna 1 [143] ___/___ Zóna 17

___/___ Zóna 2 ___/___ Zóna 18 ___/___ Zóna 2 ___/___ Zóna 18

___/___ Zóna 3 ___/___ Zóna 19 ___/___ Zóna 3 ___/___ Zóna 19

___/___ Zóna 4 ___/___ Zóna 20 ___/___ Zóna 4 ___/___ Zóna 20

[132] ___/___ Zóna 5 [136] ___/___ Zóna 21 [140] ___/___ Zóna 5 [144] ___/___ Zóna 21

___/___ Zóna 6 ___/___ Zóna 22 ___/___ Zóna 6 ___/___ Zóna 22

___/___ Zóna 7 ___/___ Zóna 23 ___/___ Zóna 7 ___/___ Zóna 23

___/___ Zóna 8 ___/___ Zóna 24 ___/___ Zóna 8 ___/___ Zóna 24

[133] ___/___ Zóna 9 [137] ___/___ Zóna 25 [141] ___/___Zóna 9 [145] ___/___ Zóna 25

___/___ Zóna 10 ___/___ Zóna 26 ___/___ Zóna 10 ___/___ Zóna 26

___/___ Zóna 11 ___/___ Zóna 27 ___/___ Zóna 11 ___/___ Zóna 27

___/___ Zóna 12 ___/___ Zóna 28 ___/___ Zóna 12 ___/___ Zóna 28

[134] ___/___ Zóna 13 [138] ___/___ Zóna 29 [142] ___/___ Zóna 13 [146] ___/___ Zóna 29

___/___ Zóna 14 ___/___ Zóna 30 ___/___ Zóna 14 ___/___ Zóna 30

___/___ Zóna 15 ___/___ Zóna 31 ___/___ Zóna 15 ___/___ Zóna 31

___/___ Zóna 16 ___/___ Zóna 32 ___/___ Zóna 16 ___/___ Zóna 32
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Alap = FF

Alap = FF

Speciális riasztás jelentéskódok Szabotázs jelentéskódok Szabotázs jelentéskódok
Szabotázs visszaáll 
jelentéskódok

Szekció Adat Szekció Adat Szekció Adat Szekció Adat

[147] ____/____ Vészh. pánik [149] ___/___ Zóna 1 [153] ___/___ Zóna 17 [157] ___/___ Zóna 1

____/____ Aux. pánik ___/___ Zóna 2 ___/___ Zóna 18 ___/___ Zóna 2

____/____ Tűz pánik ___/___ Zóna 3 ___/___ Zóna 19 ___/___ Zóna 3

____/____ Nem régi zárás ___/___ Zóna 4 ___/___ Zóna 20 ___/___ Zóna 4

[148] ____/____ Zóna lekapcsolás [150] ___/___ Zóna 5 [154] ___/___ Zóna 21 [158] ___/___ Zóna 5

____/____ Duress ___/___ Zóna 6 ___/___ Zóna 22 ___/___ Zóna 6

____/____ Rohammentő ___/___ Zóna 7 ___/___ Zóna 23 ___/___ Zóna 7

___/___ Jövőbeli használat ___/___ Zóna 8 ___/___ Zóna 24 ___/___ Zóna 8

[151] ___/___ Zóna 9 [155] ___/___ Zóna 25 [159] ___/___ Zóna 9

___/___ Zóna 10 ___/___ Zóna 26 ___/___ Zóna 10

___/___ Zóna 11 ___/___ Zóna 27 ___/___ Zóna 11

___/___ Zóna 12 ___/___ Zóna 28 ___/___ Zóna 12

[152] ___/___ Zóna 13 [156] ___/___ Zóna 29 [160] ___/___ Zóna 13

___/___ Zóna 14 ___/___ Zóna 30 ___/___ Zóna 14

___/___ Zóna 15 ___/___ Zóna 31 ___/___ Zóna 15

___/___ Zóna 16 ___/___ Zóna 32 ___/___ Zóna 16

Szabotázs visszaáll 
jelentéskódok

Rendszer hiba jelentéskódok
Rendszer hiba visszaáll jelentéskódok

Speciális jelentéskódok

Szekció Adat Szekció Adat Szekció Adat Szekció Adat

[161] ___/___ Zóna 17 [165] ___/___ Jövőbeli használat [168] ___/___ Jövőbeli használat [171] ____/____ Hideg indítás

___/___ Zóna 18 ___/___ AC hiba ___/___ AC hiba ___/___ Teszt jelentés

___/___ Zóna 19 ___/___ Akku hiba ___/___ Akku hiba ___/___ Jövőbeli
              használat

___/___ Zóna 20 ___/___ Óravesztés ___/___ Óra prog. ____/____ WinLoad
kijelentkezés

[162] ___/___ Zóna 21
[166]

___/___ Egység szabotázs
[169]

___/___ Egység szabotázs visszaáll
[172]

___/___ Telepítő
               bejelentkezés

___/___ Zóna 22 ____/____ Nem kommunikál ___/___ Jövőbeli használat ____/____ Telepítő
                    kijelentkezés

___/___ Zóna 23 ___/___ TX gyenge akku ___/___ TX gyenge akku ____/____ Mulasztás

___/___ Zóna 24 ____/____ TX felügyelet
                    vesztés

____/____ TX felügyelet visszaáll ___/___ Jövőbeli
              használat

[163]
___/___ Zóna 25

[167]
____/____ RF interferencia

felügyelet
[167]

____/____ RF interferencia
felügyelet

___/___ Zóna 26 ___/___ Jövőbeli használat ___/___ Jövőbeli használat

___/___ Zóna 27 ___/___ Jövőbeli használat ___/___ Jövőbeli használat

___/___ Zóna 28 ___/___ Jövőbeli használat ___/___ Jövőbeli használat

[164] ___/___ Zóna 29

___/___ Zóna 30

___/___ Zóna 31

___/___ Zóna 32
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Alap = FF

Rendszer beállítások

Rádiós adó hozzárendelés
Rádiós adó hozzárendelés a konzol menüjén keresztül elvégezhető ( ). Illetve, úgy is, ha a távirányító sorozatszámát megadják 
a megfelelő szekcióba:

Rádiós modul hiba jelentéskódok Rádiós modul hiba visszaállás 
jelentéskódok

[173]
____/____ PGM felügyelet

vesztés
[175]

____/____ PGM felügyelet
visszaállt

____/____ PGM szabotázs ____/____ PGM szabotázs 
visszaállt

____/____ Kezelő felügyelet
vesztés

____/____ Kezelő felügyelet
visszaállt

____/____ Kezelő akku
hiba

____/____ Kezelő akku
hiba visszaállt

[174] ___/___ Kezelő AC hiba [176] ___/___ Kezelő AC visszaállt

____/____ Átjátszó 
felügyeletvesztés

____/____ Átjátszó felügyelet 
visszaállt

____/____ Átjátszó akku
hiba

____/____ Átjátszó akku
hiba visszaállt

___/___ Átjátszó AC hiba ___/___ Átjátszó AC visszaállt

Szekció Adat Leírás Alapértelmezett

[180] ____/____/____ Telepítőkód zár
(Gépeljen 147 -et a zároláshoz, 000 -val feloldhatja)

000

[181] ____/____/____/____/____/____ Telepítő kód ( ) 000000

[182] ____/____/____/____/____/____ Karbantartó kód ( ) 111111

[199] Minden programozás szekció gyári alapértelmezettre állítása

[200] Mester kód visszaállítás alapértelmezettre (123456)

Szekció Sorozatszám Szekció Sorozatszám

[201] Zóna 1: ____/____/____/____/____/____ [219] Zóna 19: ____/____/____/____/____/____

[202] Zóna 2: ____/____/____/____/____/____ [220] Zóna 20: ____/____/____/____/____/____

[203] Zóna 3: ____/____/____/____/____/____ [221] Zóna 21: ____/____/____/____/____/____

[204] Zóna 4: ____/____/____/____/____/____ [222] Zóna 22: ____/____/____/____/____/____

[205] Zóna 5: ____/____/____/____/____/____ [223] Zóna 23: ____/____/____/____/____/____

[206] Zóna 6: ____/____/____/____/____/____ [224] Zóna 24: ____/____/____/____/____/____

[207] Zóna 7: ____/____/____/____/____/____ [225] Zóna 25: ____/____/____/____/____/____

[208] Zóna 8: ____/____/____/____/____/____ [226] Zóna 26: ____/____/____/____/____/____

[209] Zóna 9: ____/____/____/____/____/____ [227] Zóna 27: ____/____/____/____/____/____

[210] Zóna 10: ____/____/____/____/____/____ [228] Zóna 28: ____/____/____/____/____/____

[211] Zóna 11: ____/____/____/____/____/____ [229] Zóna 29: ____/____/____/____/____/____

[212] Zóna 12: ____/____/____/____/____/____ [230] Zóna 30: ____/____/____/____/____/____

[213] Zóna 13: ____/____/____/____/____/____ [231] Zóna 31: ____/____/____/____/____/____

[214] Zóna 14: ____/____/____/____/____/____ [232] Zóna 32: ____/____/____/____/____/____

[215] Zóna 15: ____/____/____/____/____/____ [233] Rádiós ajtócsengő 1: ____/____/____/____/____/____

[216] Zóna 16: ____/____/____/____/____/____ [234] Rádiós ajtócsengő 2: ____/____/____/____/____/____

[217] Zóna 17: ____/____/____/____/____/____

[218] Zóna 18: ____/____/____/____/____/____

[4] [8]

[4] [8]

[4] [6]
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Rádiós kimenet hozzárendelés
Rádiós kimenet hozzárendelés a konzol menüjén keresztül elvégezhető ( ). Illetve, úgy is, ha a PGM sorozatszámát megadják a 
megfelelő szekcióba:

Rádiós kezelő hozzárendelés
Rádiós kezelő hozzárendelés a konzol menüjén keresztül elvégezhető ( ). Illetve, úgy is, ha a kezelő sorozatszámát megadják a 
megfelelő szekcióba:

Rádiós átjátszó hozzárendelés
Rádiós átjátszó hozzárendelés a konzol menüjén keresztül elvégezhető ( ). Illetve, úgy is, ha az átjátszó sorozatszámát 
megadják a megfelelő szekcióba:

Rádiós programozható kimenet (PGM) beállítások

A Magellan PGM kimeneteire programozható PGM eseményeket lásd Függelék 1: PGM esemény táblázat a 19. oldalon.

 

† 000 = Nincs késleltetés; 001 = 1mp késleltetés; 002 = 5mp késleltetés; 003 = 15mp késleltetés; 004= 30mp késleltetés; 
   005 = 1perc késleltetés; 006 = 5perc késleltetés;
    007 = 15perc késleltetés; 008 = 30perc késleltetés.

Szekció Sorozatszám Szekció Sorozatszám

[235] PGM1: ____/____/____/____/____/____ [237] PGM3: ____/____/____/____/____/____

[236] PGM2: ____/____/____/____/____/____ [238] PGM4: ____/____/____/____/____/____

Szekció Sorozatszám Szekció Sorozatszám

[243] Kezelő 1: ____/____/____/____/____/____ [245] Kezelő 3: ____/____/____/____/____/____

[244] Kezelő 2: ____/____/____/____/____/____ [246] Kezelő 4: ____/____/____/____/____/____

Szekció Sorozatszám Szekció Sorozatszám

[247] Átjátszó 1: ____/____/____/____/____/____ [248] Átjátszó 2: ____/____/____/____/____/____

Szekció Leírás Eseménycsoport Alcsoport Alapértelmezett

[260]
Rádiós PGM1 aktiválás esemény (____/____) (____/____) Nincs programozott 

esemény

[261]
Rádiós PGM1 deaktiválás esemény (____/____) (____/____) Nincs programozott 

esemény

[262]
Rádiós PGM2 aktiválás esemény (____/____) (____/____) Nincs programozott 

esemény

[263]
Rádiós PGM2 deaktiválás esemény (____/____) (____/____) Nincs programozott 

esemény

[264]
Rádiós PGM3 aktiválás esemény (____/____) (____/____) Nincs programozott 

esemény

[265]
Rádiós PGM3 deaktiválás esemény (____/____) (____/____) Nincs programozott 

esemény

[266]
Rádiós PGM4 aktiválás esemény (____/____) (____/____) Nincs programozott 

esemény

[267]
Rádiós PGM4 deaktiválás esemény (____/____) (____/____) Nincs programozott 

esemény

Szekció Adat Leírás Alapértelmezett

[280] ____/____/____ (000 - 008) † Rádiós PGM1 időzítő 000

[281] ____/____/____ (000 - 008) † Rádiós PGM2 időzítő 000

[282] ____/____/____ (000 - 008) † Rádiós PGM3 időzítő 000

[283] ____/____/____ (000 - 008) † Rádiós PGM4 időzítő 000

[4] [7]

[4] [8]

[4] [9]
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Rádiós felügyelet opciók

* UL rendszereknél, minden programozott rádiós zónának felügyeltnek kell lennie. Az UL rendszer Rádiós tűz zónáinál, a felügyelet opciót engedélyezni 
kell ([094] szekció, [6] és [7] opciója), és az életjel felügyelet időt 80 percre kell állítani ([096] szekció, [7] opciója).

[290] Rádiós adó felügyelet zóna opciók * Félkövér = Alap beállítás

Opció KI BE

[1] Zóna 1 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[2] Zóna 2 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[3] Zóna 3 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[4] Zóna 4 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[5] Zóna 5 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[6] Zóna 6 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[7] Zóna 7 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[8] Zóna 8 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[291] Rádiós adó felügyelet zóna opciók * Félkövér = Alap beállítás

Opció KI BE

[1] Zóna 9 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[2] Zóna 10 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[3] Zóna 11 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[4] Zóna 12 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[5] Zóna 13 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[6] Zóna 14 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[7] Zóna 15 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[8] Zóna 16 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[292] Rádiós adó felügyelet zóna opciók * Félkövér = Alap beállítás

Opció KI BE

[1] Zóna 17 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[2] Zóna 18 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[3] Zóna 19 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[4] Zóna 20 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[5] Zóna 21 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[6] Zóna 22 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[7] Zóna 23 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[8] Zóna 24 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[293] Rádiós adó felügyelet zóna opciók * Félkövér = Alap beállítás

Opció KI BE

[1] Zóna 25 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[2] Zóna 26 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[3] Zóna 27 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[4] Zóna 28 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[5] Zóna 29 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[6] Zóna 30 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[7] Zóna 31 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[8] Zóna 32 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[294] Rádiós PGM felügyelet opcók Félkövér = Alap beállítás

Opció KI BE

[1] Rádiós PGM1 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[2] Rádiós PGM2 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[3] Rádiós PGM3 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[4] Rádiós PGM4 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[5] - [8] Jövőbeli használat

[295] Rádiós kezelő felügyelet opciók Félkövér = Alap beállítás

Opció KI BE

[1] Rádiós kezelő 1 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[2] Rádiós kezelő 2 felügyelet Tiltott Engedélyezett
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Rádiós átjátszó opciók

[3] Rádiós kezelő 3 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[4] Rádiós kezelő 4 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[5] - [8] Jövőbeli használat

[296] Rádiós átjátszó felügyelet opciók Félkövér = Alap beállítás

Opció KI BE

[1] Rádiós átjátszó 1 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[2] Rádiós átjátszó 2 felügyelet Tiltott Engedélyezett

[3] - [8] Jövőbeli használat

[297] Rádiós PGM konzol felügyelet opciók (Riasztást követ / Szirénát követ) Félkövér = Alap beállítás

Opció KI BE

[1] PGM1 konzol felügyelet Tiltott Engedélyezett

[2] PGM2 konzol felügyelet Tiltott Engedélyezett

[3] PGM3 konzol felügyelet Tiltott Engedélyezett

[4] PGM4 konzol felügyelet Tiltott Engedélyezett

[5] - [8] Jövőbeli használat

Rádiós átjátszó opciók                                                                Félkövér = Alap beállítás
MG-RTP1 #1

[300]
MG-RTP1 #2

[306]

Opció KI BE KI BE

[1] 1. rádiós zóna jelzések továbbítása  l  l 
[2] 2. rádiós zóna jelzések továbbítása  l  l 
[3] 3. rádiós zóna jelzések továbbítása  l  l 
[4] 4. rádiós zóna jelzések továbbítása  l  l 
[5] 5. rádiós zóna jelzések továbbítása  l  l 
[6] 6. rádiós zóna jelzések továbbítása  l  l 
[7] 7. rádiós zóna jelzések továbbítása  l  l 
[8] 8. rádiós zóna jelzések továbbítása  l  l 

Rádiós átjátszó opciók                                                                Félkövér = Alap beállítás
MG-RTP1 #1

[301]
MG-RTP1 #2

[307]

Opció KI BE KI BE

[1] 9. rádiós zóna jelzések továbbítása  l  l 
[2] 10. rádiós zóna jelzések továbbítása  l  l 
[3] 11. rádiós zóna jelzések továbbítása  l  l 
[4] 12. rádiós zóna jelzések továbbítása  l  l 
[5] 13. rádiós zóna jelzések továbbítása  l  l 
[6] 14. rádiós zóna jelzések továbbítása  l  l 
[7] 15. rádiós zóna jelzések továbbítása  l  l 
[8] 16. rádiós zóna jelzések továbbítása  l  l 

[294] Rádiós PGM felügyelet opcók Félkövér = Alap beállítás

Opció KI BE
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Rádiós átjátszó opciók                                                                Félkövér = Alap beállítás
MG-RTP1 #1

[302]
MG-RTP1 #2

[308]

Opció KI BE KI BE

[1] 17. rádiós zóna jelzések továbbítása  l  l 
[2] 18. rádiós zóna jelzések továbbítása  l  l 
[3] 19. rádiós zóna jelzések továbbítása l  l 
[4] 20. rádiós zóna jelzések továbbítása  l  l 
[5] 21. rádiós zóna jelzések továbbítása  l  l 
[6] 22. rádiós zóna jelzések továbbítása  l  l 
[7] 23. rádiós zóna jelzések továbbítása  l  l 
[8] 24. rádiós zóna jelzések továbbítása  l  l 
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Rádiós átjátszó opciók                                                                Félkövér = Alap beállítás
MG-RTP1 #1

[303]
MG-RTP1 #2

[309]

Opció KI BE KI BE

[1] 25. rádiós zóna jelzések továbbítása  l  l 
[2] 26. rádiós zóna jelzések továbbítása  l  l 
[3] 27. rádiós zóna jelzések továbbítása  l  l 
[4] 28. rádiós zóna jelzések továbbítása  l  l 
[5] 29. rádiós zóna jelzések továbbítása  l  l 
[6] 30. rádiós zóna jelzések továbbítása  l  l 
[7] 31. rádiós zóna jelzések továbbítása  l  l 
[8] 32. rádiós zóna jelzések továbbítása  l  l 

Rádiós átjátszó opciók                                                                Félkövér = Alap beállítás
MG-RTP1 #1

[304]
MG-RTP1 #2

[310]

Opció KI BE KI BE

[1] Rádiós 2-irányú PGM 1 jelzések továbbítása  l  l 
[2] Rádiós 2-irányú PGM 2 jelzések továbbítása  l  l 
[3] Rádiós 2-irányú PGM 3 jelzések továbbítása  l  l 
[4] Rádiós 2-irányú PGM 4 jelzések továbbítása  l  l 
[5] - [8] Jövőbeli használat  l  l 

Rádiós átjátszó opciók                                                                Félkövér = Alap beállítás
MG-RTP1 #1

[305]
MG-RTP1 #2

[311]

Opció KI BE KI BE

[1] Rádiós kezelő 1 jelzések továbbítása  l  l 
[2] Rádiós kezelő 2 jelzések továbbítása  l  l 
[3] Rádiós kezelő 3 jelzések továbbítása  l  l 
[4] Rádiós kezelő 4 jelzések továbbítása  l  l 
[5] Ajtócsengő 1 jelzések továbbítása  l  l 
[6] Ajtócsengő 2 jelzések továbbítása  l  l 
[7] & [8] Jövőbeli használat  l  l 
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Függelék 1: PGM esemény táblázat
Eseménycsoport Alcsoport

00 = Zóna zárva 01 – 32 = Zónaszám
99 = bármi Zónaszám01 = Zóna nyitva

02 = Rendszer állapot 00 = N/A
01 = N/A
02 = Néma riasztás
03 = Csengő riasztás
04 = Folyamatos riasztás
05 = Pulzáló riasztás
06 = Villogó
07 = Riasztás leállt
08 = Csippanás BE*
09 = Csippanás KI*
10 = Alapindítás
11 = Rendszer hatástalanítva
12 = Rendszer élesítve
13 = Belépés késleltetés indult
99 = Bármilyen rendszer állapot esemény

03 = Bell állapot 03 = Bell KI
03 = Bell BE
02 = Sziréna csippanás élesítés
02 = Sziréna csippanás hatástalanítás

04 = Jövőbeli használat Jövőbeli használat

05 = Nem-jelenthető esemény 00 = Telefonvonal hiba
01 = Jövőbeli használat
02 = Élesítés belépés késleltetés nélkül
03 = Élesítés Stay módban
04 = Élesítés Kényszer módban
05 = Teljes élesítés, ha Stay módban élesítés
06 = PC nem kommunikál
01 = Jövőbeli használat
01 = Jövőbeli használat

05 = Nem-jelenthető esemény (folyt.) 09 = Ajtócsengő 1 akku hiba
10 = Ajtócsengő 1 akku hiba visszaáll
11 = Ajtócsengő 2 akku hiba
12 = Ajtócsengő 2 akku hiba visszaáll
13 = Eszköz gomb 1 lenyomva ([1] és [9] gomb a középső billentyűzeten)
14 = Eszköz gomb 2 lenyomva ([2] és [10] gomb a középső billentyűzeten)
15 = Eszköz gomb 3 lenyomva ([3] és [11] gomb a középső billentyűzeten)
16 = Eszköz gomb 4 lenyomva ([4] és [12] gomb a középső billentyűzeten)
17 = Eszköz gomb 5 lenyomva ([5] és [13] gomb a középső billentyűzeten)
18 = Eszköz gomb 6 lenyomva ([6] és [14] gomb a középső billentyűzeten)
19 = Eszköz gomb 7 lenyomva ([7] és [15] gomb a középső billentyűzeten)
20 = Eszköz gomb 8 lenyomva ([8] és [16] gomb a középső billentyűzeten)
21 = Felhasználó távirányítóval belépés megadva (csak MG-6160)
22 = Felhasználó távirányítóval belépés megtagadva (csak MG-6160)
23 = Szabotázs generálta riasztás
24 = Felügyeletvesztés generálta riasztás
99 = Bármi Nem-jelenthető esemény

06 = Belépés távirányítóval
01 – 16 = Felhasználószám
99 = Bármi felhasználószám

07 = PGM aktiválás (Távirányító gomb opció “B”; 5. oldal)

08 = PGM aktiválás (Távirányító gomb opció “C”; 5. oldal)

09 = Hideg indítás zóna 01 – 32 = Zónaszám
99 = Bármi zónaszám

10 = Jövőbeli használat Jövőbeli használat

11 = Füst karbantartás jelzés 01 – 32 = Zónaszám
99 = Bármi zónaszám

* A Csippanás BE/KI hasonló a BELL BE/KI opcióhoz, kivéve, hogy követi az élesítést/hatástalanítást, még ha a [093] szekció [3] 
opcióját le is tiltották (nincs sziréna csippanás, ha távirányítóval élesítik/hatástalanítják). Ez a 2 esemény lámpák, villogók, vagy 
más csippanásra alkalmas PGM aktiválására/deaktiválására használható.
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12 = Zóna riasztás küldés késleltetés 01 – 32 = Zónaszám
99 = Bármi zónaszám

13 = Élesítés Felhasználóval 01 – 32 = Felhasználószám
99 = Bármi felhasználószám

14 = Speciális élesítés 00 = Auto-élesítés
01 = Késő zárni
02 = Nincs-mozgás élesítés
03 = Rész élesítés
04 = Gyors élesítés
05 = Élesítés WinLoad szoftverrel
99 = Bármilyen speciális élesítés

15 = Hatástalanítás Felhasználóval
01 – 16 = Felhasználószám
99 = Bármi felhasználószám

16 = Felhasználó hatástalanít riasztás után*

17 = Felhasználó törölte riasztás**

18 = Speciális hatástalanítás 00 = Auto-élesítés törölve
01 = Hatástalanítás WinLoad szoftverrel
02 = Hatástalanítás WinLoad szoftverrel riasztás után*
03 = WinLoad szoftverrel törölt riasztás**
04 = Nem-Egészségügyi riasztás törölve
99 = Bármilyen speciális hatástalanítás esemény

19 = Zóna kiiktatva

01 – 32 = Zónaszám
99 = Bármi zónaszám

20 = Zóna riasztásban

21 = Tűz riasztás

22 = Zóna riasztás visszaáll

23 = Tűz riasztás visszaáll

24 = Speciális riasztás 00 = Pánik nem-Eü. vészhelyzet
01 = Eü. pánik (az Eü. pánik riasztás nem UL listás)
02 = Tűz pánik
03 = Nem régi zárás
04 = Teljes lekapcsolás
05 = Duress riasztás (Felhasználó 16)
99 = Bármi Speciális riasztás esemény

25 = Zóna lekapcsolás
01 – 32 = Zónaszám
99 = Bármi zónaszám

26 = Zóna szabotált

27 = Zóna szabotázs visszaáll

28 = Új hiba 00 = N/A
01 = AC hiba
02 = Akku hiba
03 = Óravesztés
04 = Konzol szabotázs
05 = Nem kommunikál távfelügyelettel
06 = Nem kommunikál hang jelentéssel
07 = Nem kommunikál pager-rel
08 = RF zavar felügyelet
99 = Bármi új hiba esemény

29 = Hiba visszaáll 00 = Telefonvonal visszaállt
01 = AC hiba
02 = Akku hiba
03 = Óravesztés
04 = Konzol szabotázs visszaáll
05 = N/A
06 = N/A
07 = N/A
08 = RF zavar visszaáll
99 = Bármi hiba visszaállás esemény

30 = Gyenge akku zónán

01 – 32 = Zónaszám
99 = Bármi zónaszám

31 = Gyenge akku zónán visszaáll

32 = Zóna felügyelet hiba

33 = Zóna felügyelet visszaállt

* Egy élesített rendszer riasztásban van vagy volt, és felhasználó hatástalanította.
** Egy élesített rendszer riasztásban van vagy volt (pl. 24ó. Zóna), és felhasználó hatástalanította.

Eseménycsoport Alcsoport
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Függelék 2: Műszaki jellemzők

34 = Speciális 00 = Rendszer indítás
01 = Teszt jelentés
02 = WinLoad bejelentkezés
03 = WinLoad kijelentkezés
04 = Telepítő programozási módban
05 = A Telepítő kilépett Programozási módból
06 = Zárás mulasztás késleltetés letelt
99 = Bármi Speciális esemény

35 = Nem-Egészségügyi riasztás 01 – 16 = Felhasználószám
99 = Bármi felhasználószám

36 = Zóna speciális jelentést indított

01 – 32 = Zónaszám
99 = Bármi zónaszám

37 = Jelerősség gyenge 1

38 = Jelerősség gyenge 2

39 = Jelerősség gyenge 3

40 = Jelerősség gyenge 4

41 és 42 = Foglalt Foglalt

43 = PGM felügyeletvesztés
44 = PGM felügyelet visszaállt
45 = PGM szabotált
46 = PGM szabotázs visszaállt

01 – 04 = PGM szám
99 = Bármi PGM szám

47 = Rádiós kezelő felügyeletvesztés
48 = Rádiós kezelő felügyelet visszaállt
49 = Rádiós kezelő akku hiba
50 = Rádiós kezelő akku hiba visszaállt
51 = Rádiós kezelő AC hiba
52 = Rádiós kezelő AC hiba visszaált

01 – 04 = Kezelő szám
99 = Bármi kezelőszám

53 = Rádiós átjátszó felügyeletvesztés
54 = Rádiós átjátszó felügyelet visszaállt
55 = Rádiós átjátszó akku hiba
56 = Rádiós átjátszó akku hiba visszaállt
57 = Rádiós átjátszó AC hiba
58 = Rádiós átjátszó AC hiba visszaállt

01 – 02 = Átjátszószám
99 = Bármi átjátszószám

80 = Tűz késleltetés indult 01 – 32 = Zónaszám
99 = Bármi zónaszám81 = Tűz késleltetés törölve

82 = PGM hidegindítás 01 – 04 = PGM szám
99 = Bármi PGM szám

83 = Kezelő hidegindítás 01 – 04 = Kezelő szám
99 = Bármi kezelőszám

84 = PGM hidegindítás 01 – 02 = Átjátszószám
99 = Bármi átjátszószám

Bemeneti feszültség 12Vac - 16Vac* 20VA vagy 12Vdc - 18Vdc 1A

Max. áramfelvétel 1A

Segédakku 7.2VDC NiMH tölthető akku (order # 0780100178)

2 PGM
PGM1: N.O. szilárdtest relé (nem polarizált); belső ellenállás 16 W(max.): Max. működési áram 100mA
PGM2: Egy gyengeáramú nyitott kollektor, Max. működési áram 50mA

Készenléti akku élettartam Minimum 24 óra

Hőmérséklet határ 0°C - 50°C (32°F - 122°F)

Aux kimenet AC vagy DC táp használatáakor, az aux kimenet 13.8V (max. 200mA) feszültséget szolgáltat †

Engedélyek

* Javasoljuk, hogy a Magellan konzolhoz 12VAC 1A transzformátort használjon. A konzol kevesebb hőt termel, ha 12Vac 
transzformátorra kötik, mint ha 16.5Vac transzformátorra.
† Az érték eléréséhez, minimum 15Vdc feszültséget használjon.

Eseménycsoport Alcsoport
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Függelék 3: Bekötési ábrák
Táp bekötések

2. ábra: A transzformátor bekötése

3. ábra: A DC tápegység bekötése

4. ábra: Az akku bekötése

A Magallan konzol hátul nézete. Ne használjon 
kapcsolóüzemű 
kimenetet.

12Vac - 16VA 1A

A transzformátor vezetékeit 
kösse az AC terminálokra.

A Magallan konzol hátul nézete.

12Vdc - 18Vdc 1AA transzformátor vezetékeit kösse 
az AC és a COMMON terminálokra.

+

-
DC táp

A Magallan konzol hátul nézete.

Az akku vezetékét kösse a BATT feliratú 
csatlakozóba.

1.

Csúsztassa be vízszintesen az akkucsomagot, döntse lefelé
, majd pattintsa a Magellan akkutartójába.

2.

3. Pattintsa helyre az akkutartó 
fedelét, ha kész.

Akku rendelés esetére, az akku 
gyártási száma: 
Paradox# 0780100178.
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5. ábra: Aux kimenet

Telefonvonal bekötése
6. ábra: Telefonvonal közvetlen bekötés

7. ábra: Vonali csatlakozó bekötés

A Magallan konzol hátul nézete.
13.8Vdc, 200mA Aux kimenet

+-

A Magallan konzol hátul nézete.

A telefonvonal konzolra kötése:

1. Csatlakoztassa az RJ31X 
csatlakozót az R-1, T-1, RING és 
TIP terminálokra, mint jobbra 
látható. 

2. Csatlakoztassa a telefonvonalat 
és a lakástelefont az RJ31X 
csatlakozóra.

Megjegyzések telefonvonal bekötéshez
A Magellan konzol számára biztosítani kell telefonvonalat, hogy 
vészhelyzetben hívás kezdeményezhessen. Ezt akkor is tudnia kell, ha 
más eszköz (telefon, üzenetrögzítő, számítógép modem, stb.) már 
használja a vonalat. Ezért, a Magellan konzolt egy megfelelően telepített 
RJ31X (vagy RJ38X) csatlakozóhoz kell kapcsolni, sorosan, de a 
telefonvonalra kapcsolt többi eszköz elé. A helyes telepítés az alábbi 
diagrammon látható. További kérdésekkel az RJ31X (vagy RJ38X) 
dugóról és a Magellan konzolról, keresse meg telefonszolgáltatóját vagy 
egy képzett szerelőt.

A Magallan konzol 
hátul nézete.

A telefonvonal konzolra kötése:

1. A 4-tűs RJ-11 kábel egyik végét kapcsolja a Magellan konzol vonali csatlakozójába. 
2. Az RJ-11 kábel másik végét csatlakoztassa a fali telefonaljzatba.

Ebbe az aljzatba 
ne kösse az RJ-
11 csatlakozót.
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PGM bekötések
8. ábra: PGM1 bekötés

9. ábra: PGM2 bekötés

Külső DC 
tápegység

Például 
lámpa, 
stb.

Például 
lámpa, 
stb.

Külső DC 
tápegység

1. módszer
(kevesebb mint 100mA)

2. módszer
(nagyobb mint 100mA)

A Magallan konzol hátul nézete.

Külső 
relé

Külső DC 
tápegység

Például 
lámpa, 
stb.

Például 
lámpa, 
stb.

Külső DC 
tápegység

1. módszer
(kevesebb mint 50mA)

2. módszer
(nagyobb mint 50mA)

A Magallan konzol hátul nézete.

Külső 
relé

3. módszer
(kevesebb mint 50mA)

Például 
lámpa, 
stb.
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Vezetékes zóna bekötések
10. ábra: Vezetékes zóna bekötések

A rádió antenna bekötése (csak MG-6160)
11. ábra: A rádió antenna bekötése

N.C. bekötés, nincs EOL

Z1 COM

N.C. N.C.

Z2

N.C. bekötés, van EOL
UL/cUL kiépítés

Z1 COM

N.C. EOL

1K

N.C. EOL

1K

Z2

1K 1K

Z1 COM1K
EOL

N.O. N.O.

1K
EOL

Z2

N.O. bekötés, van EOL
UL/cUL kiépítés

N.O. Érzékelőeszköz,
például 

szintkapcsoló

N.O. Érzékelőeszköz,
például 

szintkapcsoló
1K 1K

N.C. bekötés, van EOL
szabotázs felismeréssel

Z1 COM

SZABOTÁZS-
KAPCSOLÓ

N.C.

1K

SZABOTÁZS-
KAPCSOLÓ

N.C.

1K
Z2

SZABOTÁZS-
KAPCSOLÓ

SZABOTÁZS-
KAPCSOLÓ

1K 1K

N.C. bekötés, EOL és
szabotázs és vezetékhiba felismerés

Z1 COM

SZABOTÁZS-
KAPCSOLÓ

N.C.EOL

1K

1K

SZABOTÁZS-
KAPCSOLÓ

N.C.EOL

1K

1K

Z2

SZABOTÁZS-
KAPCSOLÓ

SZABOTÁZS-
KAPCSOLÓ

1K 1K

1K 1K

A Magallan konzol 
hátul nézete.

Ha a rádió vétel nem elég 
megfelelő, csatlakoztassa a rádió 
antennát a Magellan konzol ANT 
termináljára. Mozgassa körbe az 
antennát, amíg a legjobb vétel meg 
nem találja.
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Az UIP-256 csatlakoztatása 
12. ábra: Az UIP-256 Univerzális helyszíni programozó bekötése

X-10 adó bekötése (csak MG-6160)
13. ábra: X10 adó bekötése

A Magallan konzol 
hátul nézete.

Szabványos 
DB-9 kábel 
(9-tűs soros 

kábel)

Csatlakoztassa az 
UIP-256 10-tűs 
kábelét a 
Magellan konzol 
10-tűs 
csatlakozójába

A Magellan 
legfrissebb firmware 

programja letölthető a 
Paradox weboldalról, 
www.paradox.com.

UIP-256
Univerzális 

In-Field 
programozó

A Magallan konzol hátul nézete.

Fordított
4-tűs
RJ-11
kábel

X10 adó

1. A 4-tűs RJ-11 kábel egyik végét 
kapcsolja a Magellan konzol X10 
csatlakozójába.

2. A fordított 4-tűs RJ-11 kábel 
másik végét csatlakoztassa az 
X10 adóba.

3. Illessze az X10 adót a fali 
aljzatba.

1

2

3

Ne csatlakoztassa az X10 
adót ebbe a csatlakozóba.

Fordított 4-tűs 
RJ-11 kábel

A Magellan X10 funkcióiról 
az X10 Felhasználói 
útmutatóban olvashat, mely 
ingyenesen letölthető 
honlapunkról, 
www.paradox.com.

Ellenőrizze, hogy valóban fordított 
legyen az RJ-11 kábel, mellyel a 
Magellan konzolt az X10 adóhoz 
kapcsolja. Figyeljen az alábbi tű-
konfigurációra:

Magellan 
konzol

X10 Adó

1. tüske 4. tüske
2. tüske 3. tüske
3. tüske 2. tüske
4. tüske 1. tüske

X10 eszközök (adók, 
modulok, etc.) nem 
tartozékok, és nem 
szerezhetők be a Paradox 
Security Systems Ltd. 
cégtől.
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Magellan WinLoad szoftverhez kapcsolása
14. ábra: Magellan WinLoad szoftverhez kapcsolása

Paradox Memóriakulcs (PMC-4) bekötése
15. ábra: Paradox Memóriakulcs (PMC-4) bekötése

A Magallan konzol 
hátul nézete.

Számítógép, 
WinLoad 

szoftverrel

4-10-tűs kábel
(a 306 adapter 

tartozéka)306 
Adapter

4-tűs 
csatlakozó

kábel

Szabványos 
DB-9 kábel 
(9-tűs soros 

kábel)

A Magallan konzol 
hátul nézete.

Rövidzárdugó (jumper) BE állásban:
Memóriakulcs olvasása/írása

Rövidzárdugó (jumper) KI állásban:
Írásvédelem (csak olvasható a 
memóriakulcs)

PMC-4

Adat letöltés Cél konzolra
A memóriakulcs tartalmának letöltése egy konzolra:

1. Vegye el a tápot a Magellan konzoltól (AC és Akku) és csatlakoztassa 
a memóriakulcsot a konzol hátsó részének bal oldalán lévő 5-tűs 
csatlakozóba, ahogy az ábra mutatja.

2. Tegye vissza az AC és akku tápot.
3. Nyomja meg az [ok] gombot és a Magellan letölti a memóriakulcsról 

az adatot.

Másolás memóriakulcsra Forrás konzolról
A konzol tartalmának másolása a memóriakulcsra.

1. Vegye el a tápot a Magellan konzoltól (AC és Akku) és csatlakoztassa 
a memóriakulcsot a konzol hátsó részének bal oldalán lévő 5-tűs 
csatlakozóba, ahogy az ábra mutatja. Tegye vissza az AC és akku 
tápot.

2. Nyomja meg a [köv.], majd az [ok] gombot. A Magellan megkezdi az 
adatok másolását a memóriakulcsra.

A Magellan konzol telepítőkódjának, melyről a 
memóriakulcsra töltik fel az adatot, meg kell egyeznie annak 
a Magellan konzolnak a telepítőkódjával, melyre letöltik 
ugyanannak a memóriakulcsnak a tartalmát. Ha a 
telepítőkódok nem egyeznek, a memóriakulcs tartalma nem 
tölthető le a vevő konzolra.

Példa: Az „A” Magellan konzol tartalmát felmásolják a „B” 
memóriakulcsra. Az „A” konzol telepítőkódja 111111. 
Ahhoz, hogy a „B” memóriakulcs tartalmát le tudják tölteni 
a „C” Magellan konzolra, a „C” konzol telepítőkódjának is 
111111-nek kell lennie.
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Asztali elhelyezés
16. ábra: Asztali elhelyezés

A Magellan elhelyezése falon
17. ábra: A Magellan ráhelyezése a fali rögzítő lapra

A Magellan konzol asztali elhelyezéséhez, 
először a fali hátlapot kell felrakni:
1. Csúsztassa a fali hátlap B jelű füleit a 

Magellan konzol D jelű nyílásaiba (17. ábra 
a 28. oldal).

2. Csavarjon két csavart (csomagban) a fali 
hátlap C jelű nyílásain keresztül a Magellan 
konzol E jelű nyílásaiba (17. ábra a 28. 
oldalon).

3. Illessze a két műanyag lábat (csomagban) a 
Magellan konzol hátlapjának megfelelő 
nyílásaiba (baloldali ábra).

4. Rögzítse a két csúszásgátlót (csomagban) a 
fali hátlap alsó sarkaira (baloldali ábra).

Fali hátlap

Műanyag láb (x2)

Gumi talp (x2)

Asztali

A Magallan konzol 
hátul nézete.

A műanyag lábak enyhe szögben 
emelik meg a Magellan konzolt, így 
jobban olvasható a képernyő, 
miközben a gumi csúszásgátlók 
megakadályozzák a Magellan konzol 
elcsúszását.

Az asztali elhelyezés nem biztos, hogy megfelel a helyi rendelkezéseknek. Javasoljuk, 
hogy asztali telepítés előtt tájékozódjon a helyi vagyonvédelmi előírásokról.

C

B

A Magellan konzol felhelyezése:

1. Tegye a konzol hátlapját egy síkba a felszerelt fali hátlappal.
2. Csúsztassa a Magellan D jelű nyílásait (1. kiemelés alább) a fali rögzítő lap B jelű nyílásaiba.
3. Finoman nyomja lefelé a konzolt, hogy fülek beilleszkedjenek.
4. Két csavarral csavarozza a falilap C jelű nyílásaihoz a Magellan E jelű nyílásait (1. kiemelés 

alább). Ez rögzíti a konzolt a falra.

A fali rögzítő lapra helyezés:

1. Tegye a fali hátlapot a fal megfelelő pontjára.
2. A baloldalt A jelzésű nyílásokba csavarozza fel.

A (x7)

D D

E

1. kiemelés A Magellan hátlap
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Függelék 4: Ademco Contact ID jelentéskódok
CID# Jelentéskód Prog. érték CID# Jelentéskód Prog. érték CID# Jelentéskód Prog. érték

Eü.Riasztások - 100 151 Gáz érzékelve 26 327 Értesítő alkalmazás ell. #4 4E

100 Eü. riasztás * 01 152 Fagyás 27 Rendszer periféria hibák - 330 és 340

101 Függő adó 02 153 Hővesztés 28 330 Rendszer periféria 4F

102 Nem tud bejelentkezni 03 154 Vízszivárgás 29 331 Polling hurok nyitva 50

Tűz riasztások -110 155 Fóliaszakadás 2A 332 Polling hurok rövid 51

110 Tűz riasztás 04 156 Nap hiba 2B 333 Bővítő modul hiba 52

111 Füst 05 157 Alacsony palackos gáz szint 2C 334 Átjátszó hiba 53

112 Égés 06 158 Magas hőmérséklet 2D 335 Helyi nyomtató papírhiány 54

113 Vízfolyás 07 159 Alacsony hőmérséklet 2E 336 Helyi nyomtató hiba 55

114 Hő 08 161 Légáram hiány 2F 337 Bőv. modul DC vesztés 56

115 Állomás hívás 09 162 Szénmonoxid érzékelve 30 338 Bőv. modul gyenge akku 57

116 Vezeték 0A 163 Tartályszint 31 339 Bőv. modul reszet 58

117 Láng 0B Tűz felügyelet - 200 és 210 341 Bőv. modul szabotázs 59

118 Közeli riasztás 0C 200 Tűz felügyelet 32 342 Bőv. modul AC vesztés 5A

Pánik riasztások -120 201 Alacsony víznyomás 33 343 Bőv. modul önteszt hiba 5B

120 Pánik riasztás 0D 202 Alacsony CO2 34 344 RF vevő zavar érzékelve 5C

121 Duress 0E 203 Gátszelep szenzor 35 Kommunikációs hibák - 350 és 360

122 Néma 0F 204 Alacsony vízszint 36 350 Kommunikáció 5D

123 Hangos 10 205 Szivattyú aktiválva 37 351 Telco 1 hiba 5E

124 Duress – Belépés megadva 206 Szivattyú hiba 38 352 Telco 2 hiba 5F

125 Duress – Kilépés megadva 12 Rendszer hibák - 300 és 310 353 Nagy hatótávolságú rádió 60

Betörés riasztások -130 300 Rendszer hiba 39 354 Nem kommunikál 61

130 Betörés 13 301 AC vesztés 3A 355 Rádiós felügyeletvesztés 62

131 Külső 14 302 Alacsony rendszer akku 3B 356 Központi Polling vesztés 63

132 Belső 15 303 RAM Ellenösszeg rossz 3C 357 Nagyhatótávolságú rádió VSWR 
probléma

64

133 24-órás 16 304 ROM ellenösszeg 3D Védelmi hurok hibák - 370

134 Belépés/Kilépés 17 305 Rendszer reszet 3E 370 Védelmi hurok 65

135 Nappal/Éjjel 18 306 Központ program változott 3F 371 Védelmi hurok nyitva 66

136 Kívül 19 307 Ön-teszt hiba 40 372 Védelmi hurok rövid 67

137 Szabotázsnál 1A 308 Rendszer kikapcsolás 41 373 Tűz hiba 68

138 Közeli riasztás 1B 309 Akku teszt hiba 42 374 Kilépés hiba riasztás 69

139 Behatoló ellenőrizve 1C 310 Alap hiba 43 375 Pánik zóna hiba 6A

Általános riasztások - 140 311 Akku hiány/halott 44 376 Támadás zóna hiba 6B

140 Általános riasztás 1D 312 Táp áramhatár felett 45 377 Swinger hiba 6C

141 Polling hurok nyitva 1E 313 Mérnök reszet 46 378 Kereszt-zóna hiba 6D

142 Polling hurok rövid 1F Hangszóró/relé hibák - 320 Szenzor hibák -380 és 390

143 Bővítő modul hiba 20 320 Hangszóró/relé 47 380 Szenzor hiba 6E

144 Szenzor szabotázs 21 321 Bell 1 48 381 Felügyeletvesztés - RF 6F

145 Bővítő modul szabotázs 22 322 Bell 2 49 382 Felügyelevesztést - RPM 70

146 Néma betörés 23 323 Riasztás relé 4A 383 Szenzor szabotázs 71

147 Szenzor felügyelet hiba 24 324 Hiba relé 4B 384 RF adó gyenge akku 72

24-órás Nem-betörés - 150 és 160 325 Fordító relé 4C 385 Füstérzékelő Magas 
érzékenység

73
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150 24-órás nem-betörés 25 326 Értesítő alkalmazás ell. #3 4D 386 Füstérzékelő Alacsony 
érzékenység

74

387 Behatolásérzékelő Magas 
érzékenység

75 451 Korai nyitás/zárás 9A 603 Periódikus RF adás BF

388 Behatolásérzékelő Alacsony 
érzékenység

76 452 Késő nyitás/zárás 9B 604 Tűz teszt C0

389 Szenzor ön-teszt hiba 77 453 Nem sikerült nyitni 9C 605 Állapot jelentés következik C1

391 Szenzor figyelés hiba 78 454 Nem sikerült zárni 9D 606 Belehallgatás következik C2

392 Áramlás kompenzáció hiba 79 455 Auto-élesítés sikertelen 9E 607 Séta teszt mód C3

393 Karbantartó riasztás 7A 456 Rész élesítés 9F 608 Periódikus teszt  - rendszer hiba 
történt

C4

Nyitás/Zárás - 400 457 Kilépés hiba (felhasználó) A0 609 Videó adó aktív C5

400 Nyit/Zár 7B 458 Felhasználó helyszínen A1 611 Pontteszt rendben C6

401 Felhasználó Nyit/Zár 7C 459 Nem régi zárás A2 612 Pont nincs tesztelve C7

402 Csoport nyit/zár 7D Rendszer -460 613 Behatolás zóna sétatesztelve C8

403 Automatikus nyitás/zárás 7E 461 Rossz kód bevitel A3 614 Tűz zóna sétatesztelve C9

404 Késő nyitni/zárni 5E 462 Szabályos kód bevitel A4 615 Pánik zóna sétatesztelve CA

405 Felfüggesztett nyitás/zárás 5F 463 Újra-élesítés riasztás után A5 616 Szerviz kérés CB

406 Töröl 7F 464 Auto-élesítés idő hosszabb A6 621 Eseménynapló reszet CC

407 Táv élesítés/hatástalanítás 80 465 Pánik riasztás reszet A7 622 Eseménynapló 50% tele CD

408 Gyors élesítés 81 466 Szervíz Ki/Be helyszínen A8 623 Eseménynapló 90% tele CE

409 Kulcskapcsoló nyit/zár 82 Hangszóró relé tiltások - 520 624 Eseménynapló túlcsordul CF

Táv belépés - 410 520 Hangszóró/Relé kikapcsolt A9 625 Idő/Dátum reszet D0

411 Visszahívás kérés történt 83 521 Bell 1 tiltott AA 626 Idő/Dátum pontatlan D1

412 Siker - letöltés engedély 84 522 Bell 2 tiltott AB 627 Program mód belépés D2

413 Sikertelen belépés 85 523 Riasztás relé tiltott AC 628 Program mód kilépés D3

414 Rendszer kikapcsolás 86 524 Hiba relé tiltott AD 629 32-órás eseménynapló jelző D4

415 Tárcsázó kikapcsolás 87 525 Fordító relé tiltott AE 630 Ütemváltozás D5

416 Sikeress feltöltés 88 526 Értesítő alkalmazás ell. #3 
tiltott

AF 631 Kivétel ütemezés változás D6

Beléptető opciók –420 és 430 527 Értesítő alkalmazás ell. #4 
tiltott

B0 632 Belépés ütemezés változás D7

421 Belépés megtagadva 89 Modulok -530 654 Rendszer inaktivitás D8

422 Felhasználóbelépés jelentés 8A 531 Modul hozzáadva B1

423 Kényszer belépés 8B 532 Modul eltávolítva B2

424 Kilépés megtagadva 8C Kommunikáció tiltások - 550 és 560

425 Kilépés megadva 8D 551 Tárcsázó tiltott B3

426 Beléptető ajtó kitámasztva 8E 552 Rádió adó tiltott B4

427 Bejáratiajtó állapotfelügyelet 
hiba

8F Kiiktatások - 570

428 Belépésipont kilépés kérés 90 570 Zóna kiiktatás B5

429 Belépés programzás mód 
belépés

91 571 Tűz kiiktatás B6

430 Belépés programzás mód 
kilépés

92 572 24ó. Zóna kiiktatás B7

431 Veszélyszint változás 
hozzáférés

93 573 Betörés kiiktatás B8

432 Relé/kapcsoló hiba hozzáférés 94 574 Csoport kiiktatás B9

433 RTE sönt hozzáférés 95 575 Swinger kiiktatás BA

434 DSM sönt hozzáférés 96 576 Zóna sönt hozzáférés BB

Élesítés - 440 és 450 577 Belépési pont kiiktatás BC

CID# Jelentéskód Prog. érték CID# Jelentéskód Prog. érték CID# Jelentéskód Prog. érték
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441 Stay élesített 97 Teszt/Egyéb - 600

442 Kulcskapcsoló Stay élesített 98 601 Kézi kapcsolóteszt BD

450 Kivételes nyitás/zárás 99 602 Periódikus tesztjelentés BE

CID# Jelentéskód Prog. érték CID# Jelentéskód Prog. érték CID# Jelentéskód Prog. érték
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Jegyzetek





Függelék 5: Automatikus jelentéskód lista
Rendszer esemény Alap Contact ID jelentéskód

[790] - [795] szekciók használatakor
Alap SIA jelentéskód
[790] - [795] szekciók használatakor

Élesítés Mesterkóddal (##) 3 4A1 - Zárás felhasználó által CL - Zárás Jelentés

Élesítés Felhasználókóddal (##) 3 4A1 - Zárás felhasználó által CL - Zárás Jelentés

Élesítés Kulcskapcsolóval (##) 3 4A9 - Kulcskapcsoló zár CS - Kulcskapcsoló zárás

Auto élesítés 3 4A3 - Automatikus zárás CA - Automatikus zárás

Élesítés PC szoftverrel 3 4A7 - Táv élesítés/hatástalanítás CL - Zárás jelentés

Késő zárni 3 4A4 - Késő zárni OT - Késő zárni

Nincs mozgás 3 4A4 - Késő zárni NA - Nincs aktivitás

Rész élesítés 1 574 - Csoport kiiktatás CG - Terület zárás

Gyors élesítés 3 408 - Gyors élesítés CL - Zárás jelentés

Zárás mulasztás 1 654 – Rendszer inaktivitás CD – Rendszer inaktivitás

Hatástalanítás Mesterkóddal (##) 1 4A1 - Nyitás felhasználó által OP - Nyitás jelentés

Hatástalanítás Felhasználókóddal (##) 1 4A1 - Nyitás felhasználó által OP - Nyitás jelentés

Hatástalanítás Kulcskapcsolóval (##) 1 4A9 - Kulcskapcsoló nyit OS - Kulcskapcsoló nyitás

Hatástalanítás riasztás* után Mesterkóddal (##) 1 4A1 - Nyitás felhasználó által OP - Nyitás jelentés

Hatástalanítás riasztás* után 
Felhasználókóddal(##)

1 4A1 - Nyitás felhasználó által OP - Nyitás jelentés

Hatástalanítás riasztás* után Kulcskapcsolóval (##) 1 4A1 - Kulcskapcsoló nyit OS - Kulcskapcsoló nyitás

Riasztás törlés** Felhasználókóddal (##) 1 4A6 - Nyitás felhasználó által OR - Hatástalanítás riasztásból

Riasztás törlés** Felhasználókóddal (##) 1 4A6 - Nyitás felhasználó által OR - Hatástalanítás riasztásból

Riasztás törlés** Kulcskapcsolóval (##) 1 4A6 - Kulcskapcsoló nyit OS - Kulcskapcsoló nyitás

Auto élesítés törlés 1 4A5 - Halasztott nyitás/zárás CE - Zárás hosszabbítva

Hatástalanítás PC szoftverrel 1 4A7 - Táv élesítés/hatástalanítás OP - Nyitás jelentés

Hatástalanítás riasztás után PC szoftverrel 1 4A7 - Táv élesítés/hatástalanítás OR - Hatástalanítás riasztásból

Gyors hatástalanítás 1 408 - Gyors hatástalanítás OP - Nyitás jelentés

Zóna kiiktatva (##) 1 57A - Zóna kiiktatás UB - Típustalan zóna kiiktatás

Zóna riasztás (##) 1 13A - Betörés riasztás BA - Betörés riasztás

Tűz riasztás (##) 1 11A - Tűz riasztás FA - Tűz riasztás

Zóna riasztás visszaáll (##) 3 13A - Betörés riasztás visszaáll BH - Betörés riasztás visszaáll

Tűz riasztás visszaáll (##) 3 11A - Tűz riasztás visszaáll FH - Tűz riasztás visszaáll

Pánik 1 - Vészhelyzet 1 12A - Pánik riasztás PA - Pánik riasztás

Pánik 2 - Eü. 1 1AA - Eü.riasztás MA - Eü. riasztás

Pánik 3 - Tűz 1 115 - Állomás hívás FA - Tűz riasztás

Nem régi zárás 3 4AA - Nyit/Zár CR – Nem régi zárás

Globális zóna kikapcsolás 1 574 - Csoport kiiktatás CG - Terület zárás

Duress riasztás 1 121 - Duress HA - Támadás riasztás

Zóna kikapcsolás (##) 1 57A - Zóna kiiktatás UB - Típustalan zóna kiiktatás

Zóna szabotált (##) 1 144 - Szenzor szabotázs TA - Szabotázs riasztás

Zóna szabotázs visszaáll (##) 3 144 - Szenzor szabotázs visszaáll TR - Szabotázs visszaállás

Kezelő kizárás 1 421 - Belépés metagadva JA - Felhasználókód szabotázs

* Egy élesített rendszer riasztásban van vagy volt, és felhasználó hatástalanította.
** Egy élesített rendszer riasztásban van vagy volt (pl. 24ó. Zóna), és felhasználó hatástalanította.



AC hiba 1 3A1 - AC hiány AT - AC Hiba

Akku hiba 1 3A9 - Akku teszt hiba YT - Rendszer akku hiba

Aux táp hiba 1 3AA - Rendszer hiba YP - Táp hiba

Bell kimenet áram határ 1 321 - Bell 1 YA - Csengő hiba

Bell hiány 1 321 - Bell 1 YA - Csengő hiba

Óravesztés 1 626 - Idő/Dátum pontatlan JT - Idő változott

Tűzhurok hiba 1 373 - Tűz hiba FT - Tűz hiba

TLM hiba visszaáll 3 351 - Telco 1 hiba visszaáll LR - Telefonvonal visszaállás

AC hiba visszaáll 3 3A1 - AC hiány visszaáll AR - AC visszaállás

Akku hiba visszaáll 3 3A9 - Akku teszt visszaáll YR – Rendszer akku visszaállás

Aux táp hiba visszaáll 3 3AA - Rendszer hiba visszaáll YQ - Táp visszaállt

Bell kimenet áram határ visszaáll 3 321 - Bell 1 visszaáll YH - Csengő visszaállt

Bell hiány visszaáll 3 321 - Bell 1 visszaáll YH - Csengő visszaállt

Óra programozva 3 625 - Idő/Dátum reszet JT - Idő változott

Tűzhurok hiba visszaáll 3 373 - Tűz hiba visszaáll FJ - Tűz hiba visszaáll

Kombusz hiba 1 333 - Bővítő modul hiba ET - Bővítő hiba

Modul szabotázs 1 145 - Bővítő modul szabotázs TA - Szabotázs riasztás

Modul ROM_RAM_hiba 1 3A4 - Rom ellenösszeg rossz YF - Paraméter ellenösszeg hiba

Modul TLM hiba 1 352 - Telco 2 hiba LT - Telefonvonal hiba

Modul nem kommunikál a távfelügyelettel 1 354 - Nem kommunikál YC - Kommunikációs hiba

Nyomtató hiba 1 336 - Helyi nyomtató hiba VT - Nyomtató hiba

Modul AC hiba 1 3A1 - AC hiány AT - AC hiba

Modul akku hiba 1 3A9 - Akku teszt hiba YT - Rendszer akku hiba

Modul Aux táp hiba 1 3AA - Rendszer hiba YP - Táp hiba

Busz hiba visszaáll 3 333 - Bővítő modul hiba visszaáll ER - Bővítő visszaállás

Modul szabotázs visszaáll 3 145 - Bővítő modul szabotázs visszaáll TR - Szabotázs visszaállás

Modul ROM_RAM_hiba visszaáll 3 3A4 - Rom ellenösszeg rossz visszaáll YG - Paraméter változott

Modul TLM visszaáll 3 352 - Telco 2 hiba visszaáll LR - Telefovonal visszaállás

Nyomtató hiba visszaáll 3 336 - Helyi nyomtató hiba visszaáll VR - Nyomtató visszaáll

Modul AC visszaáll 3 3A1 - AC hiány visszaáll AR - AC visszaállás

Modul akku visszaáll 3 3A9 - Akku teszt hiba visszaáll YR – Rendszer akku visszaállás

Modul Aux táp visszaáll 3 3AA - Rendszer hiba visszaáll YQ - Táp visszaállt

Nem kommunikál távfelügyelettel 1 354 - Nem kommunikál YC - Kommunikációs hiba

Modul RF gyenge akku 1 384 - RF adó gyenge akku XT - Adó akku hiba

Modul RF akku visszaáll 3 384 - RF adó akku visszaáll XR - Adó akku visszaállás

Modul RF felügyelet hiba 1 381 - Felügyeletvesztés - RF US - Típustalan zóna felügyelet

Modul RF felügyelet visszaáll 3 381 - Felügyelet visszaáll - RF UR - Típustalan zóna visszaállás

Hideg indítás 1 3A8 - Rendszer kikapcsolás RR - Indítás

Meleg indítás 1 3A5 - Rendszer reszet YW - Watchdog reszet

Teszt jelentés bekapcsolva 1 6A2 - Periódikus teszt jelentés TX - Teszt jelentés

PC szoftver kommunikáció befejeződött 1 412 - Sikeres - letöltés engedély RS - Táv program siker

Telepítő helyszínen 1 627 - Program mód belépés LB - Helyi program

Telepítő programozás befejeződött 1 628 - Program mód kilépés LS - Helyi program siker

Rendszer esemény Alap Contact ID jelentéskód
[790] - [795] szekciók használatakor

Alap SIA jelentéskód
[790] - [795] szekciók használatakor
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Garancia
A Paradox Security Systems Ltd.(eladó) a gyártástól számított egy év garanciát vállal, hogy az általa forgalmazott termékek anyag- és gyártási hiba mentesek. Kivéve azt itt felsoroltakat, minden kifejezett vagy 
ráutaló garancia, akár törvényes, akár más fajta, korlátozás nélkül, bármilyen eladhatóságra vagy adott célra történő megfelelésre vonatkozó ráutaló garancia, határozottan kizárt. Mivel az Eladó nem telepíti 
vagy köti be a termékeket, és mivel a termékek az Eladó által gyártott más termékekkel használhatók, az Eladó nem garantálja a vagyonvédelmi rendszer teljesítményét, és nem felelős a termék 
működésképtelenségéből származó körülményekért. Az Eladó kötelezettsége és felelőssége ezzel a garanciával a javításra és cserére korlátozott, az Eladó választása szerint, a műszaki leírással nem egyező 
terméknél. A visszatérítések tartalmazzák a fizetésibiztosítást, és a garanciaidőn belül kell lenniük. Az Eladó semmilyen esetben sem felel a vevőnek, vagy más személynek, semmilyen hiányból vagy sérülésből 
származó kárért, legyen az közvetlen vagy közvetett, következmény vagy véletlen, beleértve, korlátozás nélkül, a profitveszteség, lopás vagy másik fél követelése, melyet hibás termék vagy más, helytelen, nem 
megfelelő vagy másképpen hibás telepítés vagy vásárolt termék használata okozott. 

Az előző bekezdésben foglaltak mellett, az Eladó maximális felelőssége a termék vásárlási árára korlátozódik. A termék használata a garancia elfogadását jelenti.

FIGYELEM: Eladók, telepítők és/vagy a terméket árusító más személyek nem jogosultak a garancia módosítására vagy az Eladót megkötő kiegészítő garanciák készítésére.

A riasztórendszer korlátozásai
Tisztában kell lenni azzal, hogy bár a Paradox riasztórendszerek rendkívül kifinomultak és biztonságosak, nem nyújtanak garantált védelmet betörés, tűz vagy egyéb vészhelyzetek ellen (tűz és vészhelyzet 
opciók csak egyes Paradox termékeknél állnak rendelkezésre). Ennek számos oka lehet, beleértve a nem megfelelő telepítést/elhelyezést, a szonzorok korlátait, akkuteljesítményt, rádiós jelzavart, nem 
szakszerű karbantartást vagy a rendszer vagy a telefonvonalak potenciális sérülését, megkerülését. Ennek eredményeképpen, a Paradox nem jelentheti ki, hogy a riasztórendszer kivédi a személyi sérülést 
vagy vagyoni kárt és minden esetben megfelelő védelmet nyújt és figyelmeztet.

Így a vagyonvédelmi rendszert a betörés, tűz vagy egyéb vészhelyzet előfordulását csökkentő eszköznek kell tekinteni, hasonlóan a biztosításokhoz, tűzjelző és –oltóberendezésekhez, és vízpermetező 
rendszerekhez.

Javasoljuk továbbá a rendszer rendszeres karbantartását, és az új, fejlesztett Paradox termékek nyomon követését.

Figyelmeztetések nem hagyományos telefon kapcsolatokhoz (pl. VoIP)
A Paradox berendezések hagyományos telefonrendszer használatához készültek. Azok a felhasználók, akik a Paradox központokat nem hagyományos telefonrendszerhez kapcsolva kívánják használni, 
például „Voice Over Internet Protocol” (VoIP), mely a telefon hangjeleit digitális jellé alakítja és az interneten továbbítja, vegyék figyelembe, hogy a vagyonvédelmi rendszer nem biztos, hogy ugyan olyan 
hatékonysággal fog működni, mint hagyományos telefonhálózatban. 

Például, ha a VoIP eszköznek nincs segédakkuja, áramkimaradás esetén a rendszer nem biztos, hogy képes lesz a jelzést továbbítani a távfelügyeletre. Vagy, ha a VoIP kapcsolat megszűnik, a telefonvonal 
felügyelet szolgáltatás is megszűnhet. Egyes tapasztalatok szerint, korlátozás nélkül, az Internet kapcsolat kimaradása gyakoribb lehet, mint a hagyományos telefonvonal kimaradása.

Ezért javasoljuk, hogy ezekről és a további, riasztórendszer teljesítményt befeolyásoló korlátozásokról a VoIP rendszer vagy a hagyományos telefonhálózat kapcsán értekezzen a telepítő céggel. Ők ajánlhatnak 
olyan, eljárásokat, melyek csökkenthetik a kockázatot, és tisztázhatják a problémákat. 

TBR-21
A TBR-21 szabvány megfeleltetéséhez, a szabványos kényszer tárcsázást engedélyezni kell.

UL ÉS ULC FIGYELMEZTETÉSEK 
UL ÉS C-UL TELEPÍTÉSI MEGJEGYZÉSEK
A berendezés UL listás, az UL1023 (Lakás Betörésjelző- és Riasztórendszer egységek), UL985 (Lakás Tűzjelző egységek) és UL1635 (Digitális riasztó kommunikátor rendszeregységek) 
szabályozásoknak megfelelően. A berendezés programozható nem UL rendszerekben nem jóváhagyott szolgáltatásokra is. A szabályok betartása érdekében a telepítő a következő irányelveket vegye 
figyelembe a rendszer beállításakor:
• Az érintett alkalmazáshoz a berendezés minden egységének UL listásnak kell lennie.
• Ha a berendezést „Tűz” jelzésére használják, a telepítőnek figyelembe kell vennie a 72. számú NFPA szabályozás 2. fejezetét. Továbbá, ha a rendszer elkészült, a helyi tűzoltó hatóságnak át kell 

vennie a rendszert.
• A berendezést háromévente szakképzett mérnöknek ellenőriznie kell.
• Minden kezelőnek szabotázskapcsolóval kell rendelkeznie.
• A maximálisan megengedhető Belépés késleltetés 45 másodperc.
• A maximálisan megengedhető Kilépés késleltetés 60 másodperc.
• A Sziréna letiltás időzítő minimum 4 perc.
• A következő szolgáltatások nem felelnek meg az UL követelményeknek. Kiiktatás ismétlés és Auto hiba lekapcsolás. 
• Az elsődleges jelző berendezés nem köthető relére. A telepítőnek használnia kell a Bell kimenetet.
• Az UL 985-nek megfelelően, az aux táp kimenet nem haladhatja meg a 200mA áramot. 
• Ne csatlakoztassa a zóna föld terminálját UL listás termékeknél.
• A fémdobozt a hidegvíz csőhöz kell földelni.
• Minden kimenet 2. Osztályú, vagy táp-limitált, kivéve az akku terminált. A 2. Osztályú és táp-limitált tűzjelző áramkörök CL3, CL3R, CL3P vagy annak megfelelő, a Nemzeti elektromos törvény, ANSI/

NFPA 70, által megengedett kábelekkel szerelhetők

JAVASOLT:
• EOL ellenállás part #2011002000
• UL rendszereknél: Universal UB1640W 16.5VAC min 40VA
• Minden kimenetnek 11.3 – 12.7Vdc közé kell esnie
• 12Vdc 4Ah sav/ólom vagy zselés segéd akku (YUASA model #NP7-12 javasolt) lakóépületbe. Az UL tűzvédelmi követelmények alapján 7Ah akkut használjon.
• Wheelock 46T-12 sziréna

Jogvédelem
© 2004-2006 Paradox Security Systems Ltd. Minden jog fenntartva. A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak. A következő US szabályok alkalmazhatók: 6215399, 6111256, 5751803, 
5721542, 5287111, 5119069, 5077549, 5920259, 5886632. Kanadai és nemzetközi szabbályok szintén alkalmazhatók. A Magellan a Paradox Security Systems Ltd. vagy kanadai, egyesült államok, vagy 
más országok beli alvállalatainak bejegyztett védjegye.
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Telepítő menü áttekintés

új tel.szám # 1
új tel.szám 1
új tel.szám # 1

1-zóna kiiktatás
2-ébresztőóra
3-idő és dátum
4 - rendszer
   beállítás

élesítésre kész 
menü

1 - nyelv
2-felhasználó profil†
3-kommunikátor

távfelügyelet jelentés?
hangjelentés?
spec. jelentés?

jelentésformátum
riasztás üzenet?
riasztás üzenet?

típ.: hatásalanítás
típ.: hiba
típ.: egészségügyi
típ.: zóna aktivitás
típ.: PÁNIK
                 

válasszon felhasználót
válasszon hibát
válasszon felhasználót
válasszon zónát
Minden pánik?

4-késl. & hangok

pager jelentés?
új szervíz tel?
(csak MG-6160)

új tel.szám # 1
tel.:

új üzenet?

belépés késl.1?
belépés késl.2?
kilépés késleltetés?
törli sziréna letiltást?
szir. csippanás?

5 – rendszerteszt zóna tesztelés?
távirányító tesztelés?
teszt jelentés?
hardver teszt?

6-zóna profil válasszon zónát nyit/zár fedél címke módosítás? zónatípus

11-jelszó telepítő kód
karbantartó kód
központ id
pc jelszó

10-jelerősség

5-csipogó zóna
6-riasztás memória
7-előzmények
8-egyéb beállítás
9-verziószám

1-rádió élesítésre (csak Mg-6160)
2-auto élesedés
3-auto élesedés idő
4-hiányzó távirányító
5-X10 beáll. (csak MG-6160)

6-háttérvilágítás áll
7-kontraszt áll.
8-fényerő áll.

csengő hangerő?
csengőhang?

9-Csörgés beáll
(MG-6160)

10-demo mód

időre?
zóna nyitásra?
távir gombra?
kilépés késl.-re?
ha éles?
belépés késl.-re?
riasztásra?
ház kód?

Belépéshez meg kell 
adni a telepítő-, 
karbantartó- vagy 
felhasználókódot

= Csak Mester kód

= csak Telepítőkód

†

7-kimenet profil új kimenet?
új kimenet2?
új kimenet3?
új kimenet4?

rádiós 
kimenet?

címke módosítás?
távhozzáférés?
bell-t követ?
riasztás aktiválás
riasztás aktivál?
éles-t követ?
stayéles-t követ?
konzol felügy?
egyedi beáll?

kimenet törlés? címke módosítás? bell-t követ?
riasztás aktiválás
riasztás aktivál?
éles-t követ?
stayéles-t követ?
konzol felügy?
egyedi beáll?

riasztást követ?
pulzál riasztásra?
be 1mp-re?
be 5mp-re?
be 15mp-re?
be 30mp-re?
be 1percre?
be 5percre?
be 15percre?
be 30percre?

követő zóna?
be 1mp-re?
be 5mp-re?
be 15mp-re?
be 30mp-re?
be 1percre?
be 5percre?
be 15percre?
be 30percre?

vált be/ki?
be 1mp-re?
be 5mp-re?
be 15mp-re?
be 30mp-re?
be 1percre?
be 5percre?
be 15percre?
be 30percre?

másik kimenet?

gomb módosítás?

gombnyomás

minden távir.-ra?
mester? igen
felh. XX? Igen

másik kimenet?

minden zónára?
mester? igen
felh. XX? Igen

igen

nem

típ.:
VÉSZ
AUX
TŰZ
DURESS

igen

nem

új tel.szám # 1 ügyfélszám

jelentéstípus?

új tartalékszám

új tel.szám # 2
    TEL#2     TEL#3     TEL#4     TEL.#5 

8-kezelő profil

9-átjátszó profil

új KEZELŐ1?
új KEZELŐ2?
új KEZELŐ3?
új KEZELŐ4?

új ÁTJÁTSZÓ1?
új ÁTJÁTSZÓ2?

válasszon zónát?

KEZELŐ TÖRLÉS? címke módosítás? mÁSIK KEZELŐ?

kimenet törlés?

válasszon KEZELŐT?

profilmentés?

átjátszó TÖRLÉS? címke módosítás?

igen

nem
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